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SAŽETAK
Ovim radom prikazana je problematika rada održavanja opreme u prostorima ugroženim
eksplozivnom atmosferom, na primjeru opreme firme Biotron d.o.o. – pogon Ozalj.
Tehnološkim napretkom i razvojem, mnoga postrojenja rade u uvjetima gdje se mogu pojaviti
zapaljive tvari u obliku plina, pare ili prašine, zbog čega je potrebno ugraditi odgovarajuću
protueksplozijsku opremu. U radu je zbog boljeg razumijevanja također objašnjena
terminologija područja protueksplozivne zaštite te dan sažet uvid u problematiku ovog
područja.
Klasifikacija prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom obrađena je normom HRN EN
60079-10 (1 – za eksplozivne plinove i pare, 2 – za eksplozivnu prašinu) a opisan je pregled
osnovnih čimbenika požara i eksplozije. Pošto se najčešće može utjecati samo na pojavu
uzročnika paljenja u ugroženom prostoru, kreirano je više vrsta i načina zaštite od pojave
eksplozije ili požara. Tako je električna oprema primjer područja gdje postoji najviše
raznovrsnih oblika protueksplozivne zaštite.
Najčešćim metodama pregleda opreme, dan je informativni prikaz načina i mogućnosti
praćenja rada pojedinačnih elemenata pogona i opreme ali i cjelokupnog postrojenja.
Pregledom opreme pogona Biotron d.o.o. izabrani su specifični uređaji za koje je dan plan
pregleda opreme, te je sukladno tome odabran primjeren način održavanja.
U prilogu je dana tehnička dokumentacija prethodno odabranih uređaja pogona Biotron d.o.o.
uz obrasce za plan pregleda opreme, kao i obrasci za izvještaj o provedenom pregledu. Iako
svaki uređaj ima svoje posebnosti, prilikom vizualnog i kontrolnog pregleda pokušava se
utvrditi opće stanje uređaja za što se često koriste unificirani obrasci.
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ABSTRACT
This work deals with equipment maintenance in explosion hazardous atmosphere, based on
the equipment of the company Biotron d.o.o. – a factory placed in Ozalj. With technological
advancement and breakthrough, many factories work in an environment that has possible
presence of explosive materials in the form of gas, vapor or dust, which is why there is a need
to install adequate explosion-proof equipment. For better understanding the terminology of
the explosion-proof field is explained and given a short overview of this area.
Classification of explosion hazardous areas is given in HRN EN 60079-10 (1 – for explosive
gas and vapor, 2 – for explosive dust) and contains an overview of basic factors which cause
fire and explosion. Since, one can only affect the ignition source in hazardous areas, several
methods of protection against explosion or fire were developed. Electrical equipment is a fine
example where the most explosion-proof methods have already been developed.
Diverse methods and principles of inspection are given with most common methods of
equipment inspection, whether it's dealing with a single piece of equipment or an entire
factory. Few specific devices are chosen from the equipment review list of Biotron d.o.o.
factory, where there has been given an appropriate method of maintenance for each element.
Technical documentation of previously selected equipment from Biotron d.o.o. factory can be
seen in the attachment, as well as inspection report forms. Although, each device has it's own
characteristics, visual and control inspection determine the general condition of each
equipment, for which unified forms are being used.
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1. UVOD
Tehnološkim napretkom i razvojem, mnoga moderna postrojenja rade u uvjetima gdje se
mogu pojaviti zapaljive tvari u obliku plina, pare ili prašine. Kako bi zadovoljili uvjete rada u
takvim uvjetima, potrebno je ugraditi odgovarajuću protueksplozivnu opremu. Zbog
potencijalno velikih materijalnih i ljudskih šteta u slučaju nezgode na ovakvim postrojenjima
(eksplozija i požar) potrebno je poduzeti odgovarajuće radnje i mjere kako bi se spriječila
moguća šteta.
1.1. Motivacija
Donošenjem Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te
tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim
eksplozivnom atmosferom [1] 2006. godine, među ostalim elementima, definira se
neelektrična oprema kao mogući uzročnik paljenja (uzevši u obzir: vruće površine, plamen i
vruće plinove, mehanički generirane iskre, adijabatsku kompresiju i udarne valove). Do tada
je vrijedio Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja
namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom koji je imao naglasak
na električnim dijelovima postrojenja kao mogući uzročnik paljenja. U skladu s ATEX1
direktivom prihvaćeno je više vrsta (načina) zaštite električnih uređaja.
Kako je neelektrična oprema u prostoru ugroženim eksplozivnom atmosferom još uvijek novo
i nedovoljno obrađeno područje, želio sam prikazati najčešće elemente neelektrične opreme u
industriji, vrste i načine zaštite uređaja te smjernice održavanja opreme u takvom prostoru.
Cilj ovog rada je analizirati postrojenje Biotron d.o.o. – pogon Ozalj i dati predložak
kartoteke i dokumentacije za praćenje elemenata postrojenja instaliranih u eksplozijom
ugroženom prostoru. Osnovna podloga za rad je pozitivni tehnički nalaz Ex – Agencije, kao i
uvjeti koji proizlaze iz dobivenog nalaza te radna dokumentacija  i poduzete mjere kako bi se
osiguralo dobivanje pozitivnog nalaza.
1 Smjernice i normativi u Europi kojima se uređuje područje protueksplozijske zaštite. U području zaštite
električnih uređaja najznačajnije su ATEX 137 i ATEX 95.
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1.2. Pojmovi i definicije [1], [2], [3], [4]
Radi bolje razumljivosti daljnjeg sadržaja dani su osnovni pojmovi i definicije prema
Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom
atmosferom [1], Zakonu o zaštiti od požara [2] te stručne literature [3], [4]:
Eksplozivna atmosfera je smjesa zraka sa zapaljivim plinom, parom, maglicom i prašinom
pod atmosferskim uvjetima, u kojoj se nakon početnog paljenja, proces gorenja prenosi na
cijelu nezapaljenu smjesu.
Posebna oprema podrazumijeva sustave, opremu, uređaje, sastavnice i instalacije, za
stacionarnu i prijenosnu uporabu, koji se upotrebljavaju za upravljanje, proizvodnju, prijenos,
skladištenje, mjerenje, regulaciju, pretvorbu, potrošnju ili preradbu gradiva, odnosno energije,
a koji se postavljaju u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, te mogu biti uzročnici
paljenja ili koji imaju utjecaj na instalacije u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.
Postrojenje je skup opreme, uređaja i sredstava koji su povezani instalacijama u jedan ili više
sustava te zajedno čine tehnološku cjelinu.
Dokument o protueksplozijskoj zaštiti  obuhvaća projekte, studije, stručna mišljenja i ostalu
dokumentaciju koja se odnosi na ugroženi prostor kao i tehničke nalaze (u daljnjem tekstu Ex-
Dokument) o stanju protueksplozijske zaštite postrojenja koje izrađuje ovlašteno tijelo.
Ex Priručnik je dokument čiju izradu osigurava poslodavac a sadrži dokumentaciju potrebnu
za provođenje aktivnosti za protueksplozijsku zaštitu.
Ovlašteno tijelo (Ex-agencija) je pravna osoba ovlaštena od nadležnog ministra za obavljanje
poslova za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.
Prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom definiran je hrvatskim normama HRN EN 60079-
10 i HRN EN 61241-10.
Ugroženi prostor je prostor u kojem postoji eksplozivna plinska atmosfera ili se njezina
prisutnost može očekivati u količini koja iziskuje posebne mjere glede konstrukcije, ugradbe i
uporabe uređaja radi predostrožnosti za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika.
Neugroženi prostor je prostor u kojem se eksplozivna atmosfera ne može pojaviti u količini
da bi se zahtijevale posebne mjere predostrožnosti za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika.
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Izvor ispuštanja je točka ili mjesto iz kojeg može doći do ispuštanja zapaljivog plina, pare ili
tekućine u okolni prostor, što može dovesti do stvaranja eksplozivne plinske atmosfere.
Stupanj / izvor ispuštanja može biti kategoriziran, redoslijedom snižavanja vjerojatnosti
prisutnosti eksplozivne atmosfere:
a) trajni izvor,
b) primarni izvor,
c) sekundarni izvor.
Izvor ispuštanja može dovesti do bilo kojeg od navedenih stupnjeva ispuštanja ili do njihove
kombinacije.
Normalnim uvjetima rada  smatra se stanje pri kojemu se postrojenje koristi unutar svojih
projektiranih parametara.
Zone opasnosti su prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom a razvrstavanje se provodi na
temelju učestalosti pojave i trajanja eksplozivne plinske atmosfere kako slijedi:
- zona „0“ -prostor, u kojem je eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u
obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, stalno ili duže vrijeme ili često prisutna
- zona „1“ – prostor, u kojem se povremeno za vrijeme normalnog rada može stvoriti
eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari, u obliku plina, pare ili maglice sa
zrakom.
- zona „2“ – prostor, u kojem se ne očekuje, da će se eksplozivna atmosfera, kao
mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, pojaviti, a ako se
pojavi traje samo kratko
- zona „20“ – prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive
prašine ili vlakanaca u zraku pojavljuje stalno ili duže vrijeme ili je često prisutna.
- zona „21“ – prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive
prašine ili vlakanaca u zraku može povremeno pojaviti u normalnim uvjetima rada.
- zona „22“ – prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive
prašine ili vlakanaca u zraku ne očekuje u normalnim uvjetima rada, ali ako nastupi,
tada samo kratkotrajno.
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Protueksplozijski zaštićeni uređaji (PEX-uređaji, S-uređaji) su uređaji koji su konstruirani
tako da uz ispravnu montažu i održavanje te korištenje u granicama svojih nazivnih
vrijednosti neće izazvati paljenje eksplozivne atmosfere koja ga okružuje pod određenim
uvjetima.
Vrste zaštite
Oklapanje "d" je vrsta zaštite u kojoj su dijelovi koji mogu zapaliti eksplozivnu
atmosferu smješteni u kućište koje može izdržati tlak nastao tijekom unutarnje
eksplozije eksplozivne smjese i koje sprječava prijenos eksplozije na eksplozivnu
atmosferu oko kućišta.
Povećana sigurnost "e"  je vrsta zaštite za električne uređaje u kojima se primjenjuju
dodatne mjere da se postigne povećana sigurnost protiv mogućnosti previsokih
temperatura i pojave luka i iskri u normalnom pogonu ili pod specificiranim
nenormalnim uvjetima.
Samosigurnost "i"  je vrsta zaštite koja se temelji na ograničenju električne energije u
uređaju i spojnom ožičenju izloženom eksplozivnoj atmosferi na razinu nižu od one
koja može uzrokovati paljenje bilo iskrenjem ili zagrijavanjem.
Održavanje je kombinacija svih postupaka koji se obavljaju da se uređaj, instalacija ili njihov
dio zadrži u stanju ili vrati u stanje u kojem može zadovoljiti zahtjeve odgovarajuće norme ili
specifikacije i izvršavati tražene funkcije.
Pregled je postupak koji obuhvaća pomno pregledavanje uređaja, instalacije ili njihovog
dijela, bez rastavljanja ili uz djelomično rastavljanje prema potrebi, dopunjeno postupcima
kao što su mjerenja, u cilju stvaranja pouzdanog zaključka o stanju protueksplozijske zaštite.
Vizualni pregled je pregled kojim se identificiraju, bez upotrebe opreme ili alata, oni
kvarovi, npr. nedostajući vijci, koji su vidljivi okom.
Kontrolni pregled2 je pregled koji obuhvaća postupke sadržane u vizualnom pregledu,
i dodatno, identificira one kvarove, npr. labave priključke, koji se mogu otkriti samo
upotrebom pristupne opreme, npr. stepenica i (po potrebi) alata.
2 Za kontrolne preglede normalno nije potrebno otvarati kućište ili isključiti napon na uređaju.
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Detaljni pregled je pregled koji obuhvaća postupke sadržane u kontrolnom pregledu, i
uz to identificira one kvarove, npr. labave priključke, koji se mogu otkriti samo
otvaranjem kućišta uređaja i provjerom komponenti (po potrebi) uz uporabu alata i
ispitne opreme.
Prvi pregled je pregled električnih uređaja, sustava i instalacija prije stavljanja u
pogon.
Periodički pregled je pregled električnih uređaja, sustava i instalacija koji se obavlja
rutinski u određenom vremenskom periodu.
Pregled uzoraka je pregled razmjernog dijela električnog postrojenja / sustava,
uređaja i instalacija.
Trajno nadgledanje je učestalo praćenje (stalno), pregled, servisiranje, nadziranje i
održavanje električnog postrojenja / sustava, uređaja i instalacije od strane iskusnog
kvalificiranog osoblja kako bi se osobine protueksplozijske zaštite opreme držale u
zadovoljavajućem stanju.
Kvalificirano (kompetentno osoblje) su osobe čije obrazovanje obuhvaća poznavanje raznih
vrsta zaštite i montažne prakse, odgovarajućih pravila i propisa te općih principa klasifikacije
prostora. Redovito se mora obavljati odgovarajuće trajno obrazovanje ili doškolovanje. Za
tvrdnje o odgovarajućem iskustvu i provedenom obrazovanju moraju se predočiti dokazi.
Stručna osoba s rukovodnom funkcijom je osoba koja stručno rukovodi kvalificiranim
osobljem, koja ima odgovarajuće znanje u području protueksplozijske zaštite, koja poznaje
lokalne uvjete, tehnologiju rada, električno postrojenje / sustav, uređaje i instalaciju i koja ima
ovlasti, odgovornost i mogućnost kontrole sustava održavanja opreme u ugroženom prostoru.
Ovlašteni vanjskih izvođač je vanjski instalater, održavatelj ili popravljač ovlašten od "Ex"-
agencije i pod njezinim nadzorom koji radove / aktivnosti provodi prema vlastitom
odobrenom Ex-priručniku, koordinirano s postupnicima iz Ex-priručnika korisnika Ex-
opreme i instalacije.
Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.
Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće s kisikom iz zraka u
kojoj nastaju produkti gorenja te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost.
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Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.
Požarni rizik je vjerojatnost nastanka požara u danim procesima ili stanjima.
Ugroženost od požara je potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i
materijalnih dobara.
Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava
zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano
svojstvo, kako je propisano normom o ispitivanju otpornosti na požar.
Reakcija na požar je doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje do koje
dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima.
Neposredna opasnost je stanje visokog požarnog rizika, koje može u bliskoj budućnosti
dovesti do požara.
Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje
točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke
(otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.)
omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja)
napustiti građevinu.
Oprema je sažet naziv za svaki uređaj, stroj, agregat, tehnički sustav ili sredstvo rada.
Kvar (ili otkaz) predstavlja prestanak sposobnosti opreme da izvršava projektirane aktivnosti,
što se može dogoditi trenutno ili postupno. Najčešći uzroci kvara su lom, deformacija,
trošenje ili degradacija opreme.
Zastoj je stanje sustava u kojem ono ne može izvršavati projektiranu i očekivanu funkciju.
Razlikuje se planirani zastoj u kojem sustav ne radi zbog pregleda i iznenadni koji je nastao
zbog kvara.
Eksploatacija predstavlja vremenski interval rada opreme.
Pouzdanost predstavlja vjerojatnost da će neki tehnički sustav obaviti planirani zadatak u
određenim uvjetima i propisanom vremenu.
Kritična mjesta su pozicije ili sklopovi na kojima je učestalost pojave kvara veća od
uobičajene.
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2. OPĆENITO O ODRŽAVANJU
Tijekom životnog vijeka uređaja vrlo je izgledna pojava kvara. Cilj ove cjeline je prikazati
najčešće korištene metode praćenja i održavanja da bi se mogao odrediti optimalan način
pravovremenog otkrivanja problema u realnom okruženju radi sprečavanja pojave kvara.
Svrha održavanja nije samo otklanjanje kvara, zamjena i popravak dijelova sustava nego
sprečavanje nastanka kvara. Prema obrađenim načinima detekcije potencijalnog kvara,
metodama otklanjanja i sprečavanja istih, predstavljen je optimalan način praćenja i
održavanja za postrojenje Biotron d.o.o. prema trenutnim mogućnostima.
2.1. Pristup praćenja i održavanja
Postoje različiti pristupi praćenja pojave problema tijekom rada postrojenja, kako bi se na
vrijeme otkrili i uklonili uz minimalne troškove zastoja. Mnogi su tehnološki sustavi
postavljeni sa dvostrukim uređajima3 na određenim pozicijama radi mogućnosti nesmetanog
rada. Iako su takvi sustavi zahvalni za praćenje, sa stajališta već izgrađene nove vrste
postrojenja i otkrivanja kritičnih dijelova, oni nisu zanimljivi i kao takvi nisu predmet
razmatranja ovog rada.
Prema HRN EN 13306, održavanje je: „Kombinacija svih tehničkih, administrativnih i
menadžerskih postupaka tijekom vijeka trajanja nekog elementa s ciljem zadržavanja ili
vraćanja elementa u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju“. Cilj održavanja je
osiguravanje optimalnog stanja tehničkog sustava uz razumno minimalne investicije.
Slika 2.1 prikazuje krivulju intenziteta pojave kvara tijekom radnog vijeka poznata pod
nazivom „Dijagram kade“. Vidljiva su tri razdoblja pojave kvara: vrijeme uhodavanja,
vrijeme eksploatacije i vrijeme starenja. Tijekom perioda uhodavanja uočavaju se i
eliminiraju početni kvarovi sustava koji su najčešće nastali uslijed greški u konstrukciji,
montaži, proizvodnji i materijalu. Svi kvarovi koji su nastali nepravilnim rukovanjem sustava
ili pogreškama u održavanju, kategorizirani su kao prouzrokovani kvarovi. Slučajni kvarovi se
javljaju od samog početka rada i teško ih je razlikovati od početnih kvarova. Kao uzrok
navode se skrivene mane komponenti koje je nemoguće uočiti i stoga je jedan od najvažnijih
3 Ugrađuju se dva istovrsna elementa, pri čemu je jedan rezervni i služi kao rezerva. U slučaju kvara sustav se
preusmjerava na rezervni dok se otklanja kvar na do tada primarnom uređaju. Takav pristup je rezultat iskustva
rada i praćenja postrojenja, kojeg vrši tvrtka isporučitelj postrojenja.
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zadataka održavanja ispravna procjena pojave ove vrste kvara. Zbog korozije, istrošenosti i
starenja materijala javljaju se vremenski kvarovi, koji se umanjuju održavanjem.
Slika 2.1 Dijagram kade: tipična krivulja učestalosti kvarova
Najčešće pogreške projektiranja vide se na mjestima gdje se pojedini uređaji najviše troše.
Praćenjem učestalosti kvarova na pojedinim mjestima uočava se neadekvatna oprema koja ne
zadovoljava postavljene uvijete rada. Tijekom rada vrlo često su moguće pojave vibracija.
Tom pojavom se relativno lako može detektirati poremećaj u radu te spriječiti daljnji kvar.
Kao posljedica vibracija javlja se porast temperature, što se može otkriti mjerenjem intenziteta
infra crvenog zračenja promatranog tijela.
Sprečavanje zastoja moguće je pravovremeno otkrivanjem potencijalnog kvara i stoga postoje
nekoliko različitih dijagnostičkih metoda4: vizualni pregled, termografija, magnetske i
ultrazvučne metode, metoda udarnih impulsa, penetrirajuće metode i sl. [5] Navedeni pristupi
predstavljaju osnovu praćenja promjena u sustavu i kao takvi se najčešće koriste. U nastavku
su objašnjene osnovne pretpostavke i metode odabranih pristupa.
2.2. Vizualni pregled
Popravkom istrošenih dijelova i komponenti moguće je uvidjeti slabosti i mane sustava.
Takvim se načinom dobiva uvid o kritičnim mjestima postrojenja koja postaju „usko grlo“
proizvodnje.
4 U osnovi razlikuju se subjektne i objektivne, direktne i indirektne, razorne i nerazorne metode.
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Premda je ovo najpouzdaniji način otkrivanja problema u radu, nije preporučljivo čekati
pojavu kvara kako bi se reagiralo i započeo popravak. Zbog visokih troškova skladištenja
opreme, uvijek postoji mogućnost da u slučaju kvara neće biti traženih dijelova na
raspolaganju, čime nastaju dvostruki gubici u vidu prestanka rada pogona i čekanja traženog
materijala.
Prihvatljiviji način je praćenje načina rada uređaja. Polazeći od pretpostavke da svako radno
mjesto treba biti uredno i čisto, lako je uočiti promjene poput propuštanja brtvila ili
nakupljanja prašine i nečistoće. Ovakav pristup je poznat kao vizualni pregled i kao takav je
najekonomičnijih nerazornih metoda ispitivanja i pregleda opreme. Osnova ove metode je
propisana procedura koja usmjerava ispitivača da obrati pažnju na posebne dijelove elemenata
sustava i evidentira svoja zapažanja. Uz dobar vid potreban je i dobar sluh, a često se koriste i
ostala osjetila poput dodira ili njuha.
Direktni vizualni pregled je okarakteriziran kao pregled kod kojeg ima dovoljno prostora da
se oko približi na 60 cm od površine koja se pregledava i pod kutom ne manjim od 30° u
odnosu na površinu. Ukoliko se navedeni uvjeti ne mogu zadovoljiti upotrebljava se metoda
indirektnog vizualnog pregleda koji se provodi korištenjem optičkih pomagala. Krajnji
rezultat pregleda ovisi o kvaliteti detektora (oka ili kamere), uvjetima osvjetljenja,
sposobnošću obrade dobivenih podataka i stupnju izobrazbe i pozornosti detaljima ispitivača.
Zbog mogućih nehotičnih propusta i subjektivnosti ispitivača ova metoda se najčešće koristi
kao dodatak u pregledu ili kao osnova za detaljniji pregled. Kao samostalni pristup vrlo je
korisna kao svakodnevna metoda pregleda postrojenja koja zahtjeva minimalno ulaganje u
osoblje i opremu. Velika prednost je što se relativno brzo mogu dobiti rezultati koji se mogu
trajno zabilježiti, niska cijena postupka a omogućava automatizaciju i naviku pregleda.
Zamjerke ovoj metodi je limitiranost na površinu pa unutarnji defekti prolaze neprimjećeni.
Također uvelike ovisi o osobi – ispitivaču koji obavlja pregled, njegovoj osposobljenosti,
znanju i psihofizičkim osobinama.
2.3. Praćenje vibracija
Vibracije su periodičko titranje čestica koje nastaje i širi se krutim tijelima. U industriji
predstavljaju veliku opasnost jer mogu dovesti do zamora materijala, pucanja i loma. [6]
Češće, vibracija je nepoželjno, troši energiju i stvara neželjeni zvuk – šum. Vibracijska
gibanja motora ili bilo kojeg mehaničkog uređaja u pogonu su obično neželjeni. Takve
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vibracije mogu biti uzrokovane neravnotežom rotirajućih dijelova, neujednačenog trenja,
uklještenja prijenosnih zubaca, itd.
Više čimbenika može utjecati na pojavu vibracija. Česta je pojava isporuke uređaja (pumpe)
montirane na podlogu zajedno s elektromotorom, reduktorom ili spojkom. Prilikom
montiranja uređaja, proizvođač postavlja i centrira navedene uređaje u aksijalnoj ravnini
otklanjajući mogućnost nastanka vibracija. Rastavljanjem takvog sklopa uređaja i ponovnim
slaganjem moguće je pogrešno namještanje uređaja čime nastaje vibracije. Vrlo česta pojava
je ulazak stranog tijela u rotor pumpe, posebno ako nema filtera na usisnoj strani, koji mogu
uzrokovati vibracije. Ukoliko se desi da kruta čestica zaglavi u pumpi, moguć je lom rotora
što dodatno uzrokuje zagrijavanje rotora i statora te konačno savijanja osovine a ponekad i
kućišta. Osim što u ovakvim slučajevima dolazi do kvara na uređaju, često nastaje takva šteta
na uređaju da je potrebna opsežna reparatura a ponekad i zamjena čitavog uređaja. Pojave
kavitacije, trošenja ležaja ili prijenos vibracija sa okolnih uređaja (strojeva ili cjevovoda)
rezultiraju porastom vibracija uređaja.
Nastanak i razvoj vibracija moguće je prepoznati povećanjem razine buke u pogonu. Obično
ih odlikuje iritirajući zvuk, a uvriježeno je mišljenje da je porast temperature posljedica
nastanka vibracija. Tako se može odrediti mjesto kvara prije nastanka tople površine –
mogućeg uzročnika paljenja.
Najčešći način očitanja vibracija bazira se na mjerenju pomaka i prema tome razlikujemo
kontaktne i beskontaktne metode. Kontaktne metode se zasnivaju na dodiru dva tijela i
mjerenju relativnog gibanja ili udaljenosti među njima. Ovi uređaji ovise o mehaničkim
spojevima i elektromehaničkim pretvaračima.
Slikama 2.2 i 2.3 prikazan je dio mogućnosti praćenja rada opreme mjerenjem vibracija.
Mogućnost praćenja pojedinog elementa (slika 2.2) daje širok spektar primjene uz minimalne
smetnje za druge komponente ili rad opreme. Veličine prikazan slikom 2.3 omogućuju
osposobljenom radniku pravovremenu reakciju i sprečavanje nastanka štete opreme.
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Slika 2.2 Prikaz mjernih mjesta i veličina koje se mogu mjeriti [7]
Slika 2.3 Prikaz vibracijske karakteristike nadzora rada ventilatora [7]
Jedna od metoda beskontaktnog mjerenja je optička metoda. Ukoliko je dovoljno velik
pomak, na nižim frekvencijama moguće je mjeriti odstupanje pomoću mjerne letvice, no na
višim frekvencijama mjerenje pomaka zahtjeva naprednije optičke tehnike. U tu svrhu se
koriste filmovi visoke brzine (high speed video) a posebno su korisni kod mjerenja složenih
struktura i mehanizama, no najpreciznije i najtočnije optičko mjerenje udaljenosti je laserom.
Druga vrsta beskontaktne metode baziraju se na mjerenju elektromagnetskog potencijala
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sonde koja je ugrađena u uređaju kojem se mjeri gibanje i uređaja koji mjeri odstupanje. Da bi
takvi uređaji mogli funkcionirati potreban je električki vodljiv materijal dok ostali uređaji
sklopa trebaju biti otporni na elektromagnetske smetnje. [8]
Kao i svaka metoda i ova ima svoje nedostatke, prvenstveno u opremi i osposobljenosti
rukovatelja uređajem. Ovakav način pregleda nije pogodan za svakodnevnu uporabu pa je
preporučljivo koristiti kod detaljnih pregleda ili po potrebi kontrolnih, za utvrđivanje stanja
opreme.
2.4. IC termografija
Sva tijela sa temperaturom većom od apsolutne nule (0 K) emitiraju toplinu koja se može
vidjeti u infra crvenom svijetlu. Tu činjenicu je uočio Sir William Herschel, 1800. godine
mjerenjem temperature pojedinih boja u spektru vidljive svjetlosti koje je dobio razlaganjem
pomoću optičke prizme. Zamijetio je da temperatura raste od ljubičaste prema crvenoj, ali i u
području iza crvene boje u dijelu gdje nema vidljive svjetlosti, pa je prema tome zaključio je
da zračenje postoji i izvan vidljivog dijela spektra. [9]
Infra crvena termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature površine, kao i
raspodjelu iste. [10] Temelji se na mjerenju infra crvenog zračenja koje isijava promatrano
tijelo, a rezultati se očitavaju termogramom koji sivim ili obojenim tonovima prikazuje
raspodjelu dozračene energije na promatranim površinama. Najčešća primjena ove metode je
u otkrivanju mehaničkih oštećenja, grešaka na električnim vodovima, otkrivanju toplinskih
gubitaka zgrada, otkrivanju mjesta kvara na toplovodima itd. u području strojarstva metoda
infra crvene termografije je pogodna kod pregleda radnih strojeva i opreme poput: pregled
stanja zupčanika, ležajeva, osovina i remenskog prijenosa, uočavanja mjesta nedovoljnog
podmazivanja, pregrijavanja i oštećenja. Također se koristi za praćenje industrijskih procesa,
utvrđivanje nedostataka sustava grijanja, hlađenja i ventilacije. Primjenom u području
održavanja smanjuje se vrijeme potrebno za uočavanje i otkrivanje kvara pa se tako i
smanjuje vrijeme za otklanjanje nastalog kvara, što se indirektno odražava na materijalne
troškove održavanja.
Današnji uređaji dijele se u dvije grupe: radiometrija i termografija. Radiometrijom se očitava
temperatura tijela, dok se termografijom dobiva dvodimenzionalna slika površinske
rasprostranjenost temperature (tablica 5.1). Prednosti ove metode su beskontaktnost,
dobivanja dvodimenzionalne slike te brzina. Omogućavanje dobivanja informacije u pravom
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trenutku predstavlja veliku prednost kod praćenja sustava. Na osnovi trenutnih vrijednosti
moguće je pravovremeno reagirati i smanjiti moguću štetu. Ove prednosti se posebno ističu
kod postrojenja koja rade neprekidno kroz godinu gdje je pregled dijelova i opreme moguć
samo kod zaustavljanja procesa. Također postoji mnoštvo manjih mobilnih uređaja
„termografske kamere“ koji su olakšavaju rukovanje a daju pouzdane rezultate.
Tablica 2.1 Prikaz termografskih slika elektrouređaja u radu [9]
Premda se čini primjena ove metode relativno jednostavna ima svojih nedostataka,
prvenstveno u cijeni. Zbog korištenja posebne opreme, kao i odgovarajuće izobrazbe
rukovatelja uređajem potrebne su pripreme i poduzimanje organizacijskih mjera kako bi se
dobio relevantan rezultat. Obzirom da daljnje mjere proizlaze iz dobivenih rezultata,
preporučljivo je da se snimanje odvija kod punog opterećenja pogona radi lakšeg uočavanja
nepravilnosti i potencijalnih kvarova.
2.5. Strategije održavanja
Razvoj tehničkih sustava tijekom vremena, rezultiralo je potrebom za produljenjem životnog
vijeka sustava uz veću pouzdanost. Sa strane organizacijskog vodstva traži se optimum radne
sposobnosti sustava uz minimalna ulaganja. Postojeće modele održavanja tehničkih sustava
moguće je vidjeti sa slike 2.4, a prema kronologiji nastanka, razlikujemo sljedeće modele:
 korektivno održavanje,
 preventivno održavanje,
 logistički pristup,
 terotehnološki pristup,
 TPM,
 održavanje po stanju,
 plansko održavanje,
 ekspertni sustav,
 samoodržavanje.
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Slika 2.4 Vremenski prikaz razvoja modela održavanja tehničkih sustava [4]
2.5.1. Korektivno održavanje
Ovaj pristup temelji se na principu otklanjanja kvarova i oštećenja nakon njihovog
pojavljivanja. U današnje vrijeme koristi se za održavanje pomoćne opreme, a češće se za ovu
metodu koristi izraz popravak.
Prema [HRN EN 13306] korektivno održavanje se provodi nakon uočavanja kvara, s ciljem
da se određena komponenta dovede u stanje  u kojem može izvoditi određenu funkciju.
Prednosti ovakvog pristupa održavanja su u potpunom korištenju upotrebljivosti sustava,
izravnim investicijama održavanja te nižem stupnju potrebnog obrazovanja osoblja. Kod
ovakvog pristupa uvijek je moguć rizik pojave havarije i nekontroliranih ispada sustava što
može uzrokovati dulji vremenski period popravka nastalih kvarova. [11]
2.5.2. Preventivno održavanje
Preventivno održavanje podrazumijeva niz unaprijed planiranih aktivnosti održavanja.
Temelji se na poduzimanju planski unaprijed određenih aktivnosti s ciljem sprečavanja
nastanka oštećenja ili kvara tehničkog sustava.
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Preventivno održavanje se provodi prema  unaprijed određenim intervalima, odnosno u skladu
sa definiranim kriterijima i s ciljem smanjivanja vjerojatnosti kvara ili ograničenja funkcije
elementa [HRN EN 13306].
Najveće prednosti ovakvog modela je povećani stupanj pouzdanosti i raspoloživosti sustava te
omogućavanje planiranih radnji i mjera kao i sprečavanje mogućih ispada sustava. Glavni
nedostatak je povećani troškovi zbog zamjene opreme koja je još mogla biti funkcionalna kao
i nemogućnost predviđanja ispada sustava. [11] Ovakav pristup se pojavio u SAD-u, gdje se
nakon II svjetskog rata, ubrzo se proširio po cijelom svijetu i postao podloga svim kasnijim
modernim konceptima održavanja [12].
2.5.3. Logistički pristup
Logistika predstavlja metodu i način za postizanje bržeg protoka dobara, niže prosječne
zalihe, brži tok informacija i učinkovito gospodarenje zalihama. Vrlo je često definirana kao
vještina i znanost upravljanja, inženjerstva i tehničkih aktivnosti vezanih na zahtjeve,
projektiranja i osiguravanja  resursa održavanja i opskrbe tehničkih sustava.
Glavno načelo ove metode je potreba za sustavom kojem će biti potrebno minimalno ulaganje
u održavanje, jer je većina mogućih nedostataka otklonjena tijekom projektiranja. Time se
tijekom eksploatacije sustava dobivaju manji troškovi uz veću pouzdanost i ekonomičnost. Za
ovakav pristup potrebno je dobro poznavati tehnologiju sustava a poželjno je posjedovati
iskustvo rada sličnih sustava kako bi se moglo pravovremeno predvidjeti moguće pogreške.
2.5.4. Terotehnološki pristup
Prema odboru za Terotehnologiju britanskog Ministarstva Industrije iz 1979. godine,
terotehnologija predstavlja „multidisciplinarni pristup kojim se osiguravaju optimalni troškovi
životnog ciklusa razvoja i upotrebe opreme i poslovnih sustava i obuhvaća upravljanje
sustavom od njegovog stvaranja do zbrinjavanja ili preraspoređivanja“. [13] Terotehnologija
(engl. Terotechnology), ima korijen u grčkoj riječi teros (čuvati, brinuti) i predstavlja
kombinaciju raznih djelatnosti (upravljanje nabave i ljudskih potencijala, projektiranje,
vođenje financija itd.) primijenjenih na tehničke sustave sa ciljem za optimiranjem tehničkih i
ekonomskih troškova tijekom čitavog životnog vijeka, od projektiranja i eksploatacije sustava
pa sve do zbrinjavanja.
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2.5.5. TPM – Cjelovito produktivno održavanje
Potrebu za temeljitim i sveukupnim promjenama u pristupu održavanju pokrenuo je japanac
Seiici Nakajima svojim stavom da održavanje nije uzrok financijskog troška, već  da stvara
novu vrijednost [14].
Nakajima je 1970. godine prvi postavio i realizirao postavke TPM-a (engl. Total Productive
Maintenance), vidljive u novim razmišljanjima iz domene održavanja proizvodne opreme.
Prema [15], uspješnost procesa podrazumijeva prihvaćanje i poštivanje pravila 5S (Seico,
Seiri, Seiton, Seiketsu i Shisuke) što u prijevodu znači da svi zaposlenici trebaju voditi računa
o čišćenju, uređenju, redu, čistoći i disciplini na svome radnom mjestu.
Glavna načela TPM-a obuhvaćaju: autonomnost u održavanju, veću efektivnost radnih
sustava, kontrolu kvalitete i preventivan  pristup u održavanju uz naglasak na stalno učenje i
stručno usavršavanje.
2.5.6. Održavanje po stanju
Ovim modelom održavanja omogućuje se dinamički način određivanja ili čak i modificiranja
vremenskih intervali preventivnog održavanja. Unutar dobro osmišljenog programa
održavanja, podjednaki značaj imaju njegove proaktivne i  reaktivne  značajke.
Proaktivne karakteristike dolaze do izražaja kada se koriste standardni podaci o stanju
tehničkog sustava – ovi podaci ukazuju da aktivnosti preventivnog održavanja u danom
trenutku nije potrebno provoditi.
Reaktivne karakteristike su vidljive kada se, pomoću podataka o tehničkom stanju
promatranog sustava, zaključuje o trenutnoj potrebi za preventivnim zahvatom održavanja.
Prema [HRN EN 13306], održavanje po stanju je preventivno održavanje koje se temelji na
praćenju pojedinih parametara tijekom eksploatacije tehničkog sustava. Praćenje parametara
može se planirati prema zahtjevu ili kontinuirano.
Iako zahtjeva visok stupanj znanja i obučenosti zaposlenika uz vrhunsku organizaciju i
potrebnu mjernu opremu ostvaruju se znatne prednosti u vidu smanjenju troškova održavanja
kao i povećanje pouzdanosti i raspoloživosti opreme sustava. [11]
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2.5.7. Plansko održavanje
Plansko održavanje  prema [16], predstavlja kombinaciju strategija izabranih za održavanje
opreme uz planiranje i praćenje aktivnosti održavanja svake jedinice za održavanje.
Plansko je održavanje prema [HRN EN 13306], održavanje koje se provodi sukladno
utvrđenom rasporedu ili utvrđenom broju elemenata upotrebe.
Stručnjaci za održavanje uz korektivno održavanje određuju nekoliko preventivnih modela
(na primjer: planski popravci, preventivni pregledi, podmazivanje, traženje i otklanjanje
slabih mjesta), ovisno o zahtjevima i značajkama održavanog tehničkog sustava.
2.5.8. Ekspertni sustav
Ekspertni sustavi održavanja pojavljuju se početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća.
Zahvaljujući razvoju i ekspanziji računalnog softwarea i hardwarea na procesnim je
postrojenjima i tadašnjim obradnim centrima bilo moguće na temelju kreirane baze podataka
(o mogućim kvarovima i odgovarajućim rješenjima) doći do informacija o potrebnim
aktivnostima održavanja. [9]
Velika prednost ovakvog sustava je što se tijekom vremena baze ekspertnih sustava proširuju
i nadopunjuju, radi dobivanja „šire slike“ što kasnije olakšava rad korisnika. Postupak rada
sustava je utvrđen strogim pravilima, pri čemu se utvrđuje uzročno posljedična veza događaja
koja zajedno s rezultatima dijagnostičkih mjerenja postaje baza informacija.
2.5.9. Samoodržavanje
Ovaj koncept u suštini sadrži više ekspertnih sustava a glavna ideja je integracija sustava
održavanja u upravljačko-informatički sustav rada proizvodnog sustava primjenom
neuronskih i Petrijevih mreža. Takvim principom omogućuje se predviđanje i sprečavanje
potencijalnih problema tijekom eksploatacije. U takvom sustavu informacija o kvaru
tehničkog sustava uzrokuje primjerenu radnju zamjene sklopa (modul) u otkazu ispravnim, a
neispravni sklop odlazi u radionicu na popravak.
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3. ODRŽAVANJE OPREME U EKSPLOZIJOM UGROŽENOM
PROSTORU PREMA HRN EN 60079-10 I HRN EN 60079-17
Zakonska regulativa Republike Hrvatske uvelike je usklađena sa regulativama i dokumentima
Europske unije i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC). Tako su i norme HRN EN
60079-10 i HRN EN 60079-17 usklađene sa EN 60079-10 i EN 60079-17 normama. Time je
zakonski osigurana ujednačena kvaliteta svih zemalja koje su prihvatile određenu normu što
olakšava rad krajnjeg korisnika. HRN EN 60079-10 norma opisuje klasifikaciju eksplozijom
ugroženog prostorija na sljedeći način: HRN EN 60079-10-1 opisuje klasifikaciju prostora
gdje se pojavljuje eksplozivna smjesa u plinovitom stanju, dok norma HRN EN 60079-10-2
opisuje prostore gdje je zapaljiva tvar u obliku prašine. Način pregleda i održavanja opreme u
eksplozijom ugroženom prostoru dan je normom HRN EN 60079-17. Cilj ovog poglavlja je
upoznavanje pristupom kategorizacije prostora te osnovama pregleda opreme.
3.1. Osnove eksplozivnih smjesa
U tehnološkim postupcima moguće je korištenje tvari (u plinovitom, tekućem ili krutom
obliku) koji mogu izazvati štetne posljedice za radnu okolinu u kojoj se upotrebljavaju. U
procesu gdje se koristi lako ispariva tekućina, poput benzina koji se koristi kao razrjeđivač ili
sredstvo za odmašćivanje, nastat će potencijalno eksplozivna smjesa sa okolnim zrakom. Kod
postupka lakiranja i bojanja nastaje smjesa fino raspršenih kapljica sa zrakom. Isto tako i sitne
čestice krutih tvari (prašine) mogu tvoriti eksplozivnu smjesu sa zrakom. Prema navedenom,
u radnoj okolini mogući je nastanak smjese para, plinova, maglice ili prašine sa zrakom. Ako
su tvari u smjesi sa zrakom zapaljive, moguće je zapaljenje. Posljedice koje tad nastupaju
mogu uzrokovati štetu postrojenja i ugroziti život radnika koji se nađu u tom prostoru.
Kisik koji je u zraku volumno sadržan s oko 21 %, kemijski je vrlo aktivan element i ima
velik afinitet spajanju s drugim tvarima. Reakcija spajanja kisika naziva se oksidacijom, za
koju je uz kisik potrebno tvar koja ima afinitet spajanja s kisikom te određena količina
energije. Oksidacija se može odvijati različitim brzinama i najčešće ovise o dodirnoj površini
reaktivne tvari (zbog toga se plinovi lakše pale od čestica prašine) a prema brzini reakcije
razlikujemo:
Stjepan Peretin Diplomski rad
Fakultet strojarstva i brodogradnje 19
 sporu,
 brzu,
 trenutnu oksidaciju.
Spora oksidacija ne predstavlja izravnu opasnost za zaposlenike, a karakterizira ju pojava
oksidacijskog sloja (hrđa željeza) i brzina je izražena u centimetrima u sekundi [cm/s].
Gorenje ili brza oksidacija predstavlja znatniju opasnost za zaposlenike. Gorenje se odvija na
izlazu plina u dodiru sa zrakom, a brzina reakcije se izražava u metrima u sekundi [m/s].
Kod trenutne oksidacije razlikujemo tri pojave: buktanje, eksploziju i detonaciju. Ovo su
trenutne i stoga vrlo opasne reakcije, čija brzina je izražena u kilometrima u sekundi [km/s].
Kod pojave buktanja karakteristično je postojanje ograničene količine gorive tvari, koja
prilikom paljenja trenutno sagori. Zbog kratkog trajanja reakcije ne uspijeva se razviti visoki
tlak ni veće količine štetne topline.
Eksploziju karakterizira prisutnost zapaljive smjese slobodno u prostoru, pa paljenjem nastaje
lančana reakcija širenja plamena. Odlikuje je naglo širenje volumena i pojava visokih tlakova.
Ova pojava traje sve dok ne izgori zapaljiva tvar.
Detonacija se razlikuje u nastanku od eksplozije u tome što se ne odvija u slobodnom
prostoru, nego u prostoru kod kojih je promjer znatno uži od duljine (cjevovod). Zbog naglog
širenja volumena, ispred plamena se potiskuje nesagoreni dio koji dobiva dodatnu energiju, pa
zapaljenje te smjese rezultira iznimno visokim tlakovima.
3.2. Prostor ugrožen eksplozivnom plinskom smjesom
Da bi došlo do požara ili eksplozije zapaljive plinske smjese, potrebno je zadovoljiti uvjete
požarnog trokuta (slika 3.1). Uz gorivu tvar i prisustvo kisika potreban je izvor energije koji
će zapaliti dobivenu smjesu. Ponekad je moguće prisustvo sva tri čimbenika a da se ne dogodi
reakcija, što će biti objašnjeno u nastavku.
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Slika 3.1 Požarni trokut
Eksplozivnu reakciju zapaljivih plinova u zraku moguće je prikazati kemijskom reakcijom,
poput primjera gorenja metana:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (1)
iz koje se vidi da je za gorenje 1 dm3 metana (CH4) potrebno 2 dm3 kisika (O2), pri čemu
nastaje 1 dm3 ugljik dioksida (CO2) i 2 dm3 vode (u obliku pare). Znajući da volumen kisika u
zraku iznosi oko 21 %, prema jednadžbi (1) potreban volumen zraka za gorenje 1 dm3 metana
iznosi 9,52 dm3. Na osnovu dobivenih podataka može se izračunati količina metana koja će u
smjesi sa zrakom potpuno oksidirati, prema jednadžbi (2).
1 dm3 CH4
1 dm3 CH4 + 9,52 dm3 zraka
 100 = 9,51 vol. % CH4 (2)
Dobiveni omjer naziva se stehiometrijska smjesa (SS), koja predstavlja točnu količinu
eksplozivne smjese zapaljivog plina i zraka da nastupi potpuna oksidacija.
Doduše, eksplozija može nastati i u drugačijim omjerima zraka i plina unutar područja
zapaljivosti unutar kojeg mogu sagorjet na eksplozivan način. Tako su definirane donja
(DGE) i gornja (GGE) granica eksplozivnosti.
Najviša koncentracija zapaljive tvari ispod stehiometrijske smjese, kod koje dolazi do
eksplozije naziva se donja granica eksplozivnosti. Ako je koncentracija zapaljivog plina u
smjesi sa zrakom ispod te granice, neće doći do eksplozivne reakcije zbog premale količine
zapaljive tvari. Gornja granica eksplozivnosti predstavlja najnižu koncentraciju zapaljive tvari
u smjesi iznad stehiometrijske granice kod koje nastaje eksplozija. Iznad te granice, smjesa ne
može eksplozivno sagorjeti zbog prevelike koncentracije plina u odnosu na kisik, no moguć je
nastanak požara! Slika 3.2 prikazuje granice zapaljivosti i eksplozivnosti za zapaljivu smjesu
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plina i zraka. Može se primijetiti da stehiometrijska smjesa nije uvijek u sredini eksplozivnog
područja.
Slika 3.2 Prikaz granica eksplozivnosti
3.3. Prostor ugrožen zapaljivom prašinom
Pod prašinom podrazumijevamo sitne čestice tvari veličine 1 m do nekoliko desetaka
mikrona. Sitna prašina krutih gorivih tvari (ugljen, sumpor, drvo, šećer, brašno, škrob,
aluminij, magnezija…) pomiješana sa zrakom, može tvoriti eksplozivnu smjesu. Poput para i
plinova, ako se čestice prašine pomiješane sa zrakom zapale, dolazi do naglog širenja
volumena produkata izgaranja, što rezultira visokim porastom tlaka i visokom temperaturom.
Što su čestice prašine sitnije, to će biti veća površina dodira sa kisikom što rezultira snažnijom
reakcijom. Da bi se zadovoljio uvjet eksplozivnosti smjese prašine potrebni su dodatni faktori
pa je tako uveden eksplozivni peterokut (slika 3.3), koji je u suštini prošireni požarni trokut.
Uz prisustvo gorive tvari, kisika i izvora paljenja, dodani su uvjeti okoline (zatvoreni prostor
u kojem se može taložiti prašina) i raspršenosti (pojava ventilacije koja će uzvitlati
nakupljenu prašinu) što omogućuje reakciju eksplozivne smjese, pa stoga u praksi za vrijeme
redovitog rada se teže stvaraju uvjeti za postizanje donje granice eksplozivnosti.
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Slika 3.3 Eksplozivni peterokut
Potencijalno opasna prašina je ona koja se taloži. Ako se u proizvodnom procesu, gdje se
pojavljuje prašina gorivih tvari, oslobađaju u prostor male količine prašine koja se taloži na
pod ili strojeve, tijekom vremena može postati znatan sloj prašine. Ona se može djelovanjem
ventilacije uzvitlati i stvoriti eksplozivnu atmosferu. Također je moguće daljnje nakupljanje
prašine i stvaranje debelog sloja koji može postat iznimno opasan ako se ispod nalazi izvor
topline. Tada se može pokrenuti postupak suhe destilacije ili tinjanja.
Jednom pokrenuto paljenje ili eksplozija prašine uzrokuje uzvitlavanje i podizanje prašine
koja će se u lančanom slijedu dalje uzvitlavati stvarajući eksploziju sve dok ne nestane gorive
tvari. Tipičan primjer ovakvog slučaja su silosi.
Problem tinjanja prašine se javlja ako se prašina taloži na električnim strojevima (asinkroni
motori). Zapaljiva prašina se može zagrijati na toploj površini uređaja (rebra asinkronog
motora) a kako su organske prašine loši vodiči topline, sloj u dodiru se počinje sve više
zagrijavati. Porastom količine topline raste temperatura i može se ostvariti dovoljna
temperature za početak reakcije suhe destilacije. Suha destilacija se odvija na višim
temperaturama gorenja tvari bez prisutnosti kisika, pa uklanjanjem gornjeg sloja (ventilacijom
ili razgrtanjem) omogućuje se pristup kisiku što uzrokuje naglu reakciju gorenja, uzvitlavanje
prašine te nastanak eksplozivne smjese i same eksplozije.
Temperatura tinjanja smanjuje se porastom debljine naslage prašine, no kako je već
objašnjeno dovodom kisika kroz niz lančanih reakcija dolazi do eksplozije. Zato se
preporučuje da naslage prašine na uređajima nikako ne budu preko 5 mm, a moguće je
primijetiti na industrijskim uređajima pokrov kod ventilatora elektromotora koji sprečavaju
taloženje prašine.
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3.4. Koncentracija kisika
U normalnim uvjetima, kisik zauzima 21 % volumena zraka, no kod raznih procesa taj omjer
može biti izmijenjen što bitno utječe na granice paljenja eksplozivne smjese. Tablica 3.1
prikazuje promjenu granice eksplozivnosti tvari pri povećanju udjela kisika. Uočljivo je
povećanje eksplozivnog područja, a treba napomenuti da su najopasniji plinovi kojima se u
ovakvim uvjetima smanjuje DGE zbog toga što mogu brže reagirati.
Tablica 3.1 Granice eksplozivnosti plinova pri promjeni udjela kisika [17]
GRANICE EKSPLOZIVNOSTI [vol. %]
ZRAK KISIKZAPALJIV PLIN
DGE GGE DGE GGE
METAN (CH4) 5,3 14,9 5,15 60,5
ETAN (C2H6) 3,1 12,5 3,05 66,0
VODIK (H2) 4,0 74,2 4,65 93,9
ACETILEN (C4H2) 2,5 80,5 2,8 93,0
3.5. Energija paljenja
Za paljenje eksplozivne smjese potreban je izvor topline, koji će prenijeti dovoljno energije da
se postigne određena temperatura koja može zapaliti eksplozivnu smjesu, što ovisi o vrsti
zapaljive tvari. Temperatura paljenja predstavlja najnižu temperaturu pri kojoj se zapaljiva
tvar (plin, pare, maglice ili prašina) pomiješana sa kisikom na način na koji se može zapaliti
ili eksplodirati. Za paljenje eksplozivne smjese dovoljno je da se jedan dio ugrije na
temperaturu paljenja. Nastalo sagorijevanje tad se velikom brzinom širi kroz smjesu u obliku
plamena pri čemu nastaje eksplozija. Da bi se mogla ocijeniti opasnost od paljenja a prema
tome i odgovarajuće mjere zaštite, gorive i zapaljive tvari klasificirane su u temperaturne
razrede prikazani tablicom 3.2.
Tablica 3.2 Prikaz temperaturnih razreda zapaljivih plinova i para [17]
TEMPERATURNI RAZRED T1 T2 T3 T4 T5 T6
PLINOVI I PARE ČIJA JE
TEMPERATURA
PALJENJA IZNAD °C
IZNAD
450
300
-
450
200
-
300
135
-
200
100
-
135
85
-
100
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3.6. Podjela plinova u skupine paljenja
Načelno plinove dijelimo prema području primjene u dvije kategorije: rudarstvo (područje
primjene uređaja kategorije I) i industriju (uređaji kategorije II). U rudarstvu postoji samo
jedan plin – metan, i sva se oprema radi za tu vrstu eksplozivnog plina. S druge strane, u
industriji postoji veća raznolikost opasnih plinova i para pa se zapaljivi plinovi II kategorije
klasificiraju u tri skupine: A, B i C. Kod ove klasifikacije kategorija A predstavlja kategoriju
plinova kojoj je potrebna veća energija da bi se zapalila eksplozivna smjesa, a skupina
plinova svrstani u skupinu C trebaju najmanju količinu energije za zapaljenje eksplozivne
smjese. Skupni prikaz raspodjele skupina plinova i temperaturnih razreda dan je tablicom 3.3.
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Tablica 3.3 Skupine plinova i temperaturni razred značajnijih plinova i para [17]
TEMPERATURNI RAZREDSKUPINA
PLINOVA T1 T2 T3 T4 T5 T6
ACETON AMILACETAT CIKLOHEKSAN ETANOL
AMONIJAK N - BUTAN N - HEKSAN DIETILETER
BENZEN N - BUTANOL
SIROVA
NAFTA
ETAN
METAN
METANOL
OCTENA
KISELINA
ETILNI
ALKOHOL
UGLJIK
MONOKSID
A
ZEMNI
PLIN
GRADSKI
PLIN
ETILEN
B
ETILEN
OKSID
VODIK ACETILEN
UGLJIK
DISULFID
C
VODENI PLIN
3.7. Klasifikacija prostora ugroženog zapaljivom prašinom
Ugroženi prostor od zapaljive prašine rasprostire se na udaljenost do koje se taloži zapaljiva
prašina, a da uzvitlana u smjesi sa zrakom može stvoriti eksplozivnu smjesu. Prašina koja
može stvoriti eksplozivnu atmosferu može biti organska, ugljena ili metalna, a najvažnije je
veličina nataloženih čestica, vlažnost i količina nataložene prašine. Važno je znati da za
razliku od plinova i para, gdje ventilacija pomaže uklanjanju zapaljive smjese ovdje ima
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suprotan učinak. Kod prašina ventilacija pospješuje nastanak eksplozivne smjese i povećava
opasnost stvaranja eksplozijom ugroženog prostora.
Eksplozivnu atmosferu stvara samo uzvitlana prašina, dok nataložena prašina predstavlja
veliku potencijalnu opasnost, pa polazeći od te činjenice zone opasnosti prostora ugroženih
prašinom dijelimo u tri kategorije:
 Zona 20,
 Zona 21,
 Zona 22.
Zona 20 predstavlja prostor u kojem je eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine
ili vlakana u zraku stalno prisutna ili povremeno ali je često prisutna. Zona opasnosti 20 javlja
se u zatvorenom sustavima transporta, silosima, filterima, mlinovima, u zatvorenim
prostorima s nekontroliranom nataloženom prašinom...
Zona 21 opisuje prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine
može pojaviti pri kontroliranim i normalnim uvjetima rada. Zona 21 predstavlja nastavak
zone 20, a prostire se oko otvora koji se otvaraju za vrijeme rada, nezatvorene transportne
trake, kod utovara/istovara kamiona, prostori s nataloženom prašinom koja se tehnološkim
postupkom može uzvitlati…
Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine u zraku ne očekuje
u normalnim uvjetima rada, no ako i nastupi, to je rijetko i kratkotrajnog trajanja kategoriziran
je kao zona 22. Kao nastavak zone 21, predstavlja prostor u kojem u iznimnim slučajevima
može nastati eksplozivna atmosfera.
Slika 3.4 prikazuje prostor u kojem je prisutna eksplozivna atmosfera prašine te odgovarajuću
rasprostranjenost zona.
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Slika 3.4 Prikaz rasprostranjenosti zona kod pretovara zrnja [18]
Na mjestima gdje ima zapaljive prašine u količini ispod donje granice zapaljivosti, ugradbena
električna oprema ne mora biti u protueksplozivnoj izvedbi, ali mora biti mehanički zatvorena
i imati dodatnu (IP) zaštitu kojom se sprečava ulazak prašine u uređaj.
IP zaštita (International Protection) određena je HRN EN 60529 normom) koja definira
stupanj zaštite od ulaska krutih ili tekućih elemenata u kućište za električne i elektroničke
uređaje (uz nazivnu snagu do 72,5 Kw). Označavanje otpornosti na prodiranje krutina i
tekućina propisano je oznakom IP te dvoznamenkastim brojem, gdje prva znamenka
predstavlja zaštitu od krutih mehaničkih tijela, a druga znamenka određuje stupanj zaštite od
štetnog utjecaja tekućine. Tablica 3.4 prikazuje stupnjeve IP zaštite uz opis pojedine
kategorije, pa prema tome IP 00 predstavlja najniži oblik zaštite tj. nezaštićeni uređaj od
prašine i tekućine. IP 68 s druge strane predstavlja najveći stupanj zaštite (potpuna zaštita)
koja osigurava ispravan rad potopljenog uređaja u okolini sa puno sitnih čestica, no valja
napomenuti da to nije protueksplozivna zaštita. Najčešće su IP 20 (unutarnja rasvjeta), IP 54
(vanjska rasvjeta), IP 67 (rasvjeta za bazene) a i industriji IP 65 (priključni ormar).
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Tablica 3.4 Opis stupnjeva IP zaštite [19]
PRVA
 ZNAMENKA
ZAŠTITA OD
KRUTIH TIJELA
DRUGA
ZNAMENKA
ZAŠTITA OD
TEKUĆINE
0 BEZ ZAŠTITE 0 BEZ ZAŠTITE
1
ZAŠTITA OD
KRUTIH TVARI
PROMJERA > 50 mm
1
ZAŠTITA OD
OKOMITOG
KAPANJA VODE
2
ZAŠTITA OD
KRUTIH TVARI
PROMJERA > 50 mm
2
ZAŠTITA OD
KAPAJUĆE VODE
POD KUTOM OD 15 °
3
ZAŠTITA OD
KRUTIH TVARI
PROMJERA > 50 mm
3
ZAŠTITA OD
PRSKANJA VODE
POD KUTOM OD 60 °
4
ZAŠTITA OD
KRUTIH TVARI
PROMJERA > 50 mm
4
ZAŠTITA OD
PRSKANJA IZ SVIH
SMJEROVA
5
ZAŠTITA OD
PRAŠINE
5
ZAŠTITA OD
MLAZA VODE
6
POTPUNA ZAŠTITA
OD PRAŠINE
6
ZAŠTITA OD JAKOG
MLAZA VODE
7
ZAŠTITA OD
PRIVREMENOG
URANJANJA
8
ZAŠTITA OD
TRAJNOG
URANJANJA
Prema uvjetima rada postrojenja pri odabiru opreme naručuje se uređaj odgovarajuće
protueksplozijske zaštite. Slika 3.5 prikazuje nazivnu pločicu protueksplozijskog uređaja
priključne kutije, hrvatskog proizvođača Končar – Pex.
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Slika 3.5 Prikaz nazivne pločice protueksplozivnog uređaja
Nazivna pločica prikazuje osnovne informacije o proizvođaču i uređaju. Ovakva vrsta uređaja
izrađena je da zadovolji većinu uvjeta u industriji (pojava zapaljive smjese plinova i prašine)
Sa stajališta protueksplozivne zaštite, posebnu pozornost daje se oznaci protueksplozivne
zaštite:
S II 2GD Exe II T6 (T85°C)
Odmah se može uočiti da je ovaj uređaj izveden u protueksplozijskoj izvedbi (oznaka S, inače
Ex) podoban za nadzemnu industriju (oznaka II) prikladan za ugradnju u potencijalnoj
eksplozivnoj atmosferi plina (G) i prašine (D). Uređaj zadovoljava temperaturni razred T6 pa
je moguća ugradnja u najzahtjevnije uvjete što se tiče temperature paljenja.
3.8. Pristup pregledu i održavanju električne opreme
Pregled i održavanje uređaja u Ex-prostorima propisano je normom HRN EN 60079-17 koja
prema [1] propisuje provođenje sljedećih postupaka:
1. Početni pregled prije prvog puštanja uređaja u pogon
2. Redovitih periodičkih pregleda
3. Trajnog nadzora od strane stručnog osoblja
4. Izvanrednog pregleda ukoliko je došlo do havarije
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Tehničko nadgledanje postrojenja može biti osnovno, redovito, kontrolno i izvanredno.
Osnovno nadgledanje se obavlja:
– nad dokumentacijom za izgradnju postrojenja koje se nalazi u prostoru
ugroženom eksplozivnom atmosferom i u kojem se upotrebljava oprema,
– prije puštanja u rad postrojenja koje se nalazi u prostoru ugroženom
eksplozivnom atmosferom i u kojem se upotrebljava oprema,
– kada tip opreme nije bio odobren za uporabu,
– kada je mijenjana namjena prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom u
građevinama ili se proširuje kapacitet postrojenja kojim se mijenja prostor
ugrožen eksplozivnom atmosferom u građevini ili povećava kapacitet
postrojenja kojim se utječe na promjene veličina zona opasnosti,
– kada se obavljaju veći popravci i prilagodbe opreme kojim se mijenjaju
svojstva i značajke te opreme.
Redovito nadgledanje obavlja se nad postrojenjima u uporabi i na ugrađenoj opremi zbog
utvrđivanja odgovara li oprema uvjetima i zahtjevima, odnosno propisima u pogledu tehničke
i konstrukcijske sigurnosti koji su bili traženi, odnosno na snazi prilikom puštanja u rad nakon
izgradnje ili rekonstrukcije, koje uključuje održavanost temeljem utvrđenog stanja
protueksplozijske zaštite.
Kontrolno nadgledanje obavlja se zbog utvrđivanja jesu li otklonjeni nedostaci utvrđeni u
osnovnom i/ili redovitom nadgledanju, a u rokovima koji su određeni za otklanjanje utvrđenih
nedostataka u redovitom nadgledanju.
Izvanredno nadgledanje obavlja se:
– nakon pretrpljene havarije postrojenja ili dijela postrojenja u kojem se nalazi
oprema,
– na zahtjev nadležnog tijela inspekcije,
– nakon većih popravaka i/ili prepravaka za koje se ne zahtijeva osnovno
nadgledanje,
– na zahtjev korisnika opreme.
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U skladu s normom HRN EN 60079-17 pod pojmom održavanja smatraju se svi postupci koji
su obavljeni sa ciljem da se neki dio održi u stanju, ili da se vrati u stanje u kojem može
zadovoljiti zahtjeve odgovarajuće specifikacije i izvršavati tražene funkcije.
Pregledi Ex-uređaja provode se kao periodički pregledi, a vremenski intervali u kojima se oni
obavljaju prvenstveno ovise o uvjetima u kojima rade ugrađeni Ex-uređaji i njima pripadajuća
instalacija. Radovi na održavanju Ex-uređaja i njima pripadajućih instalacija imaju za cilj da
Ex-uređaji budu u ispravnom stanju i da se mogu koristiti u normalnom pogonu bez kvarova i
bez opasnosti po ljude i okoliš.
Sustav održavanja treba biti u skladu s HRN EN 60079-17 i Pravilniku o najmanjim
zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme,
instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te sukladno tome
postoje dvije vrste održavanja: održavanje vlastitih postrojenja te održavanje iz usluge
korisniku postrojenja.
Ovisno o starosti i održavanosti postrojenja, određuje se periodika vizualnih, kontrolnih i
detaljnih pregleda. Upute sa tablicama za vizualni, kontrolni i detaljni pregled postrojenja
nalaze se u Ex – priručniku održavanja. Na temelju pregleda postrojenja, odlučuje se o
daljnjim mjerama održavanja ili popravka koje izvodi tvrtka pod nadzorom Ex – Agencije.
Svi radovi, pregledi i popravci upisuju se u dnevnik radova.
Svi uređaji i oprema smješteni u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom, trebaju imati
zaseban karton s odgovarajućim osnovnim podacima: naziv proizvođača, tip uređaja,
tvornički broj, oznaku certifikata i protueksplozijske zaštite, poziciju i priključnu oznaku
uređaja u postrojenju kao i osnovne tehničke podatke. U pojedinačan karton svakog uređaja,
upisuje se popravci s nazivom tvrtke, datumom i brojem izvještaja kao i rezultati izvješća
detaljnog pregleda. Tako uređena kartoteka zajedno s dnevnikom radova predstavlja
dokument koji se pregledava u redovnom tehničkom pregledu postrojenja.
Kod tehnološki manje složenih postrojenja (plinske kotlovnice, benzinske postaje, lakirnice,
skladišta zapaljivih tekućina te ostali manji tehnološki objekti) dozvoljava se osobama
tehničke struke koje su prošle edukaciju iz protueksplozijske zaštite da rade vizualne i
kontrolne preglede vlastitom Ex-priručniku održavanja u kojem se nalaze navedene tablice
pregleda. Ako vizualni ili kontrolni pregled ukaže na potrebu za daljnjim detaljnim pregledom
korisnik postrojenja angažirati će tvrtku pod tehničkim nadgledanjem Ex-Agencije za
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aktivnost održavanja ili popravka da obavi detaljni pregled. Ako korisnik postrojenja nema
zaposlenu gore navedenu osobu koja će obavljati radove održavanja (vizualne i kontrolne
preglede, voditi dnevnik radova i kartoteku uređaja) potrebno je ugovoriti održavanje sa
tvrtkom pod tehničkim nadgledanjem Ex-Agencije.
Stjepan Peretin Diplomski rad
Fakultet strojarstva i brodogradnje 33
4. UZROČNICI PALJENJA
Pojavi zapaljive tvari u prostoru i nastanku eksplozivne atmosfere treba posvetiti više pažnje
jer je najčešće izvan naše moći nadzora i sprečavanja, a može se pojaviti u tehnološkom
procesu u normalnom radu a ne samo zbog manjkavosti postrojenja5. Poznato je da do
reakcije paljenja dolazi ako su prisutni svi elementi trokuta eksplozije: goriva tvar, kisik i
izvor topline. U tom slučaju nadzire se i sprečava pojava uzročnika paljenja.
Uzročnik paljenja može biti svako mjesto koje može prenijeti dovoljno topline na eksplozivnu
smjesu da se pokrene lančana reakcija koja ima eksploziju kao krajnji rezultat. U praksi
najčešće se pojavljuje kao:
 iskra kod prekidanja električnog strujnog kruga na sklopci,
 pucanje vodiča u kabelu ili električnom uređaju,
 električni luk koji se pojavljuje kod otvaranja/zatvaranja prekidača,
 pretjerano zagrijavanje površine uređaja u radu,
 otvoreni plamen,
 mehanička iskra,
 kemijska reakcija,
 statički elektricitet...
U daljnjem dijelu obrađeni su najčešći potencijalni uzročnici paljenja eksplozivnih smjesa.
4.1. Otvoreni plamen
Plamen je reakcija gorenja gorive tvari (plin, para ili krutina) i kisika, pri čemu nastaje toplina
i emitira se svjetlo. Plamen nastaje neposredno na mjestu kontakta gorive tvari i kisika, a u
prostor se šire produkti gorenja: vodena para i CO2. Temperatura plamena ovisi o toplinskoj
vrijednosti gorive tvari i brzini izgaranja6 a tablica 4.1 prikazuje temperature plamena za
različite materijale.
5 Treba napomenuti da posebni slučajevi poput havarija nije predmet protueksplozijske zaštite.
6 Gorenje se smatra umjereno brzom reakcijom. Brže je od oksidacije (spora reakcija) no sporije od eksplozije i
detonacije (vrlo brze, trenutne reakcije).
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Tablica 4.1 Temperature plamena [17]
TVAR TEMPERATURA PLAMENA [°C]
Fosfor 800
Magnezij 2000 – 3000
Drvo 1100 – 1300
Koks 1400 – 1600
Rasvjetni plin 1550
Vodik 2900
Acetilen 3100
Temperature paljenja zapaljivih smjesa plinova, para i prašina sa zrakom su znatno niže od
temperature plamena, pa prema tome ukoliko se otvoreni plamen nalazi u eksplozivnoj
smjesi, doći će do zapaljenja smjese i proširit će se velikom brzinom. Ako je energija paljenja
plamena mala, zbog toplinske vodljivosti okolne smjese ohladit će se plamen ispod
temperature paljenja i potom se ugasiti.
Vrlo često se u eksplozijom ugroženim prostorima poput benzinske postaje, rafinerija ili
šećerana mogu vidjeti natpisi i piktogrami kojima se zabranjuje pušenje ili rad plamenikom.
To su prostori gdje se u normalnom radu može pojaviti eksplozivna atmosfera, a plamen u
takvom prostoru uzrokuje eksplozijom.
4.2. Užarene tvari i vrući predmeti
Užarene tvari nastaju zagrijavanjem na visoku temperaturu pri čemu emitiraju svjetlost. Boja
žara ovisi o temperaturi užarene tvari, kao što je prikazano tablicom 4.2.
Tablica 4.2 Odnos boje i temperature užarene tvari [17]
BOJA ŽARA TEMPERATURA [°C]
Sivi žar – slabo vidljivo 400
Crveni žar – vidljiv u tami 500
Tamnocrveni žar 700
Svjetlocrveni žar 900
Tamno narandžasti žar 1100
Početak bijelog žara 1300
Bliješteće bijelo 1500
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Užarene tvari u većini slučajeva mogu inicirati paljenje eksplozivne smjese, jer je njihova
temperatura najčešće viša od minimalne potrebne temperature paljenja smjese. Užarene
cigarete, komadići nastali uslijed zavarivanja ili rezanja mogu upaliti eksplozivnu smjesu.
Temperatura žara cigarete, ovisno o uvjetima varira od 550 do 1050 °C, što je jedan od
razloga zašto je u većini prostora gdje je moguća pojava eksplozivne atmosfere zabranjeno
pušenje.
Iako se predmet može zagrijati do temperature paljenja smjese, on je ne mora upaliti. Zbog
toga se vrući predmeti (dimnjaci, cjevovod parovoda) smatraju manje opasnim od otvorenog
plamena ili užarenih predmeta.
4.3. Mehanička iskra
Sve svjetleće pojave koje nastaju kod međusobnog sudara ili trenja čvrstih tijela pri normalnoj
temperaturi nazivamo mehaničkom iskrom. Trenje je posljedica paralelnog gibanja dvaju
tijela po dodirnoj površini a sudar je dodir dva tijela koji su se prije tog događaja gibali jedan
prema drugom. U oba slučaja kinetička energija pretvara se u toplinsku. Površine svih čvrstih
tvari su neravne i zbog mehaničkog djelovanja (trenje, sudar) dolazi do otkidanja sitnih
komadića materijala koji se ovisno o vrsti materijala otkidaju i zagrijavaju u obliku iskre. Ovo
je česta pojava kod obrade metala odvajanjem čestica. Veća tvrdoća metala uzrokuje jače
trenje a time veću temperaturu iskre.
Da bi iskra izazvala paljenje eksplozivne smjese, potrebna je dovoljna energija da se izazove
paljenje smjese. Uz pojavu iskre, trenjem se povećava temperatura predmeta pa se
zagrijavanjem površine javlja nova mogućnost paljenja eksplozivne smjese. Da bi se umanjila
mogućnost pojave iskre, u uvjetima gdje je moguća pojava eksplozivne smjese, zabranjuje se
korištenje alata i uređaja koji mogu uzrokovati iskru.
4.4. Električni uređaji i postrojenja
Električni uređaj može zapaliti eksplozivnu smjesu toplinom, električnim lukom i iskrom.
Električna energija se lako može pretvoriti u različite vrste energije: mehaničku, toplinsku,
kemijsku ili svjetlosnu. Kod pretvorbe energije dio te energije se gubi, najčešće u vidu
toplinske energije.
Tijekom rada, a posebno uslijed kvara električnih uređaja oslobađa se toplina. Cilj je
ograničavanje toplinskih gubitaka na što je moguće nižoj razini, jer u slučaju daljnjeg
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zagrijavanja i porasta temperature uređaja moguće je nastanak eksplozije ako je u tom
prostoru prisutna eksplozivna smjesa. Kako bi se spriječila pojava paljenja eksplozivne
smjese razrađeni su načini kojima se mogući uzročnik paljenja oslabljuje ili uklanja.
Navedeni načini su prema normama formirani u sljedeće vrste protueksplozivne opreme:
1. neprodorni oklop – Exd,
2. povećana sigurnost – Exe,
3. samosigurnost – Exi (Exia i Exib),
4. punjenje krutim tvarima – Exm,
5. uranjanje u tekućine – Exo,
6. nadtlak – Exp,
7. punjenje pijeskom – Exq,
8. posebna vrsta zaštite – Exs.
4.4.1. Neprodorni oklop – Exd
Ova vrsta zaštite određena je normom HRN EN 50018. Osnovna ideja ove vrste
protueksplozijske zaštite jest da su dijelovi električnog uređaja koji bi mogli izazvat paljenje
zatvoreni u oklopu kućišta. Kućište kao osnovni element zaštite treba biti građeno tako da
izdrži unutarnji tlak eksplozije bez oštećenja ili nedopuštenih elastičnih deformacija te da
spriječi probojno paljenje kroz zaštitne raspore na vanjsku eksplozivnu atmosferu. Time se
omogućava ulaženje eksplozivne atmosfere u kućište uređaja, no prilikom eksplozije plamen
se ne može proširiti iz kućišta van.
Osnovna podjela kućišta „d“ zaštite je u dvije skupine:
 I – za primjenu u rudnicima,
 II – za primjenu na ostalim mjestima, industriji.
Dalje se kućišta skupine II dijele na:
 A – ugljikovodici,
 B – etilen,
 C – vodik.
Tablica 4.3 pokazuje način kategorizacije plinova i para kod primjene zaštite uređaja
neprodornim oklopom.
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Tablica 4.3 Kategorizacija plinova i para kod primjene zaštite neprodornog oklopa [17]
MJESTO UPORABE SKUPINA PLINOVA PLINOVI I PARE
I METAN, ZEMNI PLIN
II
A
B
C
UGLJIKOVODICI
ETILEN, GRADSKI PLIN
VODIK
Tablica 4.4 Prikaz određivanja dužine raspora kod Exd zaštite [17]
a) b)
c) d)
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Tablica 4.4 prikazuje najčešće izvedbe raspora Exd zaštite:
a) ravni raspor,
b) cilindrični raspor,
c) raspor s brtvom,
d) vijčani raspor.
Labirintni raspor moguće je shvatiti kao kombinaciju raspora navedenih tablicom 4.4 s time
da postoje određena pravila za izračunavanje stvarne dužine raspora:
 za kategorije I, IIA i IIB:
o x1, x2, y < š L = a + b + c + f;
o x1, x2 < š & y < 3š L = a + b + f;
o x1, x2 < š & y > 3š L = b + f;
 za kategoriju IIC:
o x1, x2, y < š L = a + b;
o x1, x2 < š & y > š L = b.
Slika 4.1 Prikaz labirintnog raspora [17]
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4.4.2. Povećana sigurnost – Exe
Oznaka „e“ određuje vrstu protueksplozijske zaštite povećane sigurnosti obrađenu normom
HRN EN 50019. ova vrsta zaštite moguća je samo za uređaje koji u normalnom radu ne
stvaraju električni luk, ne iskre niti se zagrijavaju iznad granične temperature.
Konstrukcija takvih uređaja izrađuje se na način da u normalnim uvjetima rada zagrijava na
temperaturu nižu od temperature paljenja a u slučaju preopterećenja ili drugih poremećaja u
radu ima zaštitnu napravu koja će isključiti napajanje a time i daljnje zagrijavanje (slika 4.2).
Ograničavanje zagrijavanja najvažniji je čimbenik ove vrste protueksplozijske zaštite.
Granične temperature pojedinih temperaturnih razreda dane su tablicom 4.4 (uz temperaturu
okoline od 40 °C), no za uređaje koji se koriste u rudnicima ograničenje temperaturne klase
iznosi 200 °C (T3).
Tablica 4.5 Prikaz graničnih temperatura i nadtemperatura [17]
TEMPERATURNA KLASA T1 T2 T3 T4 T5 T6
MAKSIMALNO
DOPUŠTENA
TEMPERATURA [°C]
450 300 200 135 100 85
MAKSIMALNO
DOPUŠTENA
NADTEMPERATURA [°C]
410 260 160 95 60 45
Slika 4.2 Prikaz karakteristike rada i isključivanja Exe uređaja [17]
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4.4.3. Samosigurnost – Exi
Prvi samosigurni uređaji javljaju se početkom 20-og stoljeća u rudnicima ugljena Velike
Britanije. Sastojao se od izvora napajanja (24 V DC), dvije gole žice nekoliko centimetara
razmaknute koje su se protežile duž hodnika i rudničko zvono koje se aktiviralo zatvaranjem
strujnog kruga lopatama rudara. Označava se oznakom „i“, postoje dvije kategorije „a“ i „b“ a
određena je normom HRN EN 50020.
Smanjenje energije na uređaju ili bilo kojem dijelu strujnog kruga na iznos koji nije dovoljan
izazvati paljenje eksplozivne smjese naziva se samosigurnošću. Spajanjem dioda postiže se
zaštita od prenapona, a primjerom dan slikom 4.3 prikazan je uređaj s dvostrukom zaštitom
uređaja. Takvi uređaji mogu biti namijenjeni samo za posebne namjene i najčešće se koriste
kod elektroničkih uređaja (mjerni i regulacijski uređaji).
Slika 4.3 Prikaz izvedbe zaštite Exi uređaja dvjema Zener diodama [17]
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4.4.4. Punjenje krutim tvarima – Exm
Vrsta zaštite zalijevanjem ili punjenje krutim tvarima „m“ obrađeno je normom HRN EN
50028. Ova metoda podrazumijeva odvajanje uređaja od okolne eksplozivne smjese na način
da se uređaj postavi u kućište koje se tijekom izrade zalijeva posebnom masom. Zalijevna
masa treba biti čvrsta, dobar izolator i otporna na zagrijavanje.
Slikom 4.4 dan je shematski prikaz zaštite izvedene postupkom zalijevanja „m“.
Slika 4.4 Shematski prikaz Exm zaštite
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4.4.5. Uranjanje u tekućine – Exo
Metoda uranjanjem, obrađena normom HRN EN 50014 povoljna je za uređaje koji se ne
pomiču ili premještaju. Ovim postupkom odvaja se uređaj od eksplozivne atmosfere
uranjanjem uređaja u odgovarajuću tekućinu koja mora biti nadzirana. Zato svaki uređaj treba
imati indikator na kojem je vidljiva minimalna, maksimalna i sigurnosna razina tekućine.
Zaštitno sredstvo ove metode je mineralno7 ulje, koje treba imati dobra izolacijska svojstva a
u radu ne smije oštećivati ni ometati rad uređaja.
Slikom 4.5 dan je shematski prikaz zaštite izvedene postupkom uranjanja „o“.
Slika 4.5 Shematski prikaz Exo zaštite
7 Sintetička ulja se razgrađuju djelovanjem električnog luka stvarajući zapaljive plinove i zato se ne smiju
korisiti kao zaštitni medij.
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4.4.6. Nadtlak – Exp
Poput metode zalijevanja i uranjanja, nadtlak je metoda koja onemogućuje kontakt
eksplozivne smjese i štićenog uređaja. Norma HRN EN 50016 obrađuje metodu nadtlaka, a
osnova ove zaštite je da je štićeni uređaj postavljen u kućište koje pod povišenim tlakom
nezapaljivog plina (viši tlak nego okolne atmosfere). Tako je onemogućen dodir eksplozivne
atmosfere s štićenim uređajem, no u slučaju nestanka nadtlaka uređaj mora se isključiti
napajanje uređaja. To podrazumijeva postojanje odgovarajućeg kućišta koje može izdržati
nadtlak, negorivi zaštitni plin te uređaj za nadzor nadtlaka.
Slikom 4.4 dan je shematski prikaz zaštite izvedene postupkom nadtlaka „p“.
Slika 4.6 Shematski prikaz Exp zaštite
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4.4.7. Punjenje pijeskom – Exq
Normom HRN EN 50017 postavljena je metoda punjenja pijeskom. Ova se metoda može
koristiti kod uređaja koji nemaju pokretnih dijelova. Zasipavanjem uređaja kvarcnim
pijeskom ili staklenim kuglicama smanjuje se količina topline koja se prenosi na površinu
uređaja u dodiru s eksplozivnom smjesom. Kod ove metode potrebno je osigurati adekvatno
kućište, izolacijski materijal koji nije higroskopan te nadzorni uređaj.
Slikom 4.4 dan je shematski prikaz zaštite izvedene postupkom punjenja „q“.
Slika 4.7 Shematski prikaz Exq zaštite
4.4.8. Posebne vrste zaštite – Exn i Exs
U praksi se također javljaju uređaji kategorije „n“ i „s“ čije je korištenje dopušteno u
ugroženim prostorima zone 2. To su uređaji razvrstani u kategoriju naročite vrste zaštite, a
trebaju se ispitati u eksplozivnoj atmosferi u skladu s IEC79-0 direktivom.
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4.5. Kemijska reakcija
Egzotermnim reakcijama oslobađa se znatna količina toplinske energije, pri čemu se tada
može postići temperatura dovoljna za paljenje eksplozivne smjese. Reakcijom karbidne
prašine s vodom postiže e temperatura do 1000 °C, što je dovoljno za paljenje većine
zapaljivih plinskih smjesa.
Alkalijski metali (Na, K, Ce, Ru, Li) snažno oksidiraju na zraku pri čemu se oslobađa velika
količina topline. Reakcija navedenih elemenata s vodom je još burnija, što dovodi do paljenja
i eksplozije tih metala. Zbog toga se kemikalije i metali koji mogu uzrokovati paljenje i
eksploziju čuvaju u odgovarajućim posudama s kojima treba pažljivo rukovati.
4.6. Statički elektricitet
Statički elektricitet je najstarijih pojava elektriciteta uzrokovana ljudskim djelovanjem. Ova
pojava javlja se uslijed poremećaja električne ravnoteže atoma. Gubitkom ili dobivanjem
elektrona tijelo postaje polarizirano što rezultira pojavom električnog polja. Električni naboji
istog predznaka se odbijaju a suprotnog privlače, pa se tako ponaša i električno polje.
Materijale dijelimo u dvije skupine: vodiče i izolatore. Vodiči su svi materijali (plinovi,
tekućine i krutine) čiji je otpor manji od 106 Ω i oni lako otpuštaju i vode slobodne elektrone,
za razliku od izolatora kod kojih se naboj zadržava na mjestu nastanka. Dok se kod vodiča
naboj može odvesti uzemljenjem, kod izolatora naboj ostaje na površini usprkos uzemljenju.
Naboj nakupljen na površini nekog predmeta može inducirati elektrostatički naboj na
vodljivom tijelu. Ako se u blizini nađu dva nabijena tijela, između njih će postojati razlika
potencijala ili napon. Zbog djelovanja napona nabijena tijela pokazuju težnju izjednačavanja
potencijala tj. da tijela dođu u stanje ravnoteže. Ukoliko je razlika potencijala dovoljno velika,
uzrokovat će privlačenje naboja, što rezultira odvajanjem naboja od tijela prema drugom
tijelu, uslijed čega se događa prijelaz naboja kroz zrak u obliku iskre koja može biti dovoljno
visoke temperature da zapali okolnu eksplozivnu smjesu.
4.6.1. Statički elektricitet u industriji
U tehnološkom procesu u kojem se nevodljiv materijal (gumena traka, papir, plastika, tekstil)
kreće ili kliže preko remenica ili valjaka stvara se statički elektricitet. Na mjestu na kojima se
naglo razdvaja ploha izolacijskog materijal od valjka ili remenice, dolazi do razdvajanja
naboja. Obzirom da je valjak ili remenica uzemljena, naboj se odvodi u zemlju, no na remenu
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ostaje nakupljen zbog njegovog izolacijskog svojstva. Stvaranje naboja nije moguće spriječiti,
no može se spriječiti njegovo nakupljanje.
Pri transportu ugljena ili žitarica, ako transportne trake nisu vodljive postoji opasnost paljenja
prašine. Protjecanjem tekućine kroz cijevi i otvora (pumpanje, pretakanje, filtriranje,
miješanje) slojevi tekućina se taru međusobno ili o stjenke cijevi, pri čem se oslobađa statički
naboj. Treba napomenuti da protjecanje tekućine kroz metalne uzemljene cijevi ne izaziva
opasnost jer se naboj odvodi na zemlju, no problem nastaje ako je dio cijevi izoliran i naboj
nema kamo biti odveden.
Autocisterne je vodljiva, no gumeni kotači dobar izolator. Prilikom punjenja ili pražnjenja
cisterne zbog trenja između slojeva tekućine pojavljuju se slobodni elektroni koji čine statički
naboj. Isto tako tijekom vožnje, zbog kretanja tekućine u spremniku pojavit će se naboj na
cisterni. Prilikom dolaska na punilište ili mjesto istovara, javlja se pražnjenje preko tijela
vozača pri izlasku iz vozila ili kod priključivanja cijevi.
Izlaženjem plinova i para kroz cijevi može se pojaviti naboj. Isto tako na ljudima u njihovoj
odjeći od sintetičkog materijala može se nakupiti naboj napona od preko tisuću volti. Tablica
4.6 prikazuje veličine napona raznih nevodljivih materijala koji nastaju elektrostatičkim
nabijanjem.
Tablica 4.6 Prikaz veličine napona nastao elektrostatičkim nabijanjem [17]
NABIJANJE NAPON [V]
Čovjek koji hoda s gumenim potplatima 1000
Čovjek koji hoda s gumenim potplatima po tepihu 14000
Vuna pri preradi 3700
Sintetička vlakna pri preradi 9000
Papir u papirnim strojevima do 135000
Guma u strojevima za rezanje 150000
Benzin pri slobodnom padu 4000
Plinovi pri strujanju iz plinskih boca 9000
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4.6.2. Zaštita od statičkog elektriciteta
Da bi se zaštitili od elektrostatičkog naboja, treba onemogućiti skupljanje elektrostatičkog
naboja što se najčešće rješava na ove načine:
 spajanjem svih vodljivih dijelova i elektrostatički uzemljiti nevodljive dijelove,
 izbijanje statičkog naboja,
 oklapanje vodljivom uzemljenom mrežom,
 vlaženje.
Nevodljivi materijali se ne smiju upotrebljavati u eksplozijom ugroženom prostoru. Ukoliko
nije moguće izbjeći njihovu upotrebu, potrebno je osigurati sprečavanje nakupljanje naboja
odgovarajućim metodama, ako to tehnološki ili funkcionalni uvjeti dopuštaju.
Povećanje relativne vlage na 60 – 70 % predmeti upijaju vlagu, čime se onemogućuje pojava
statičkog elektriciteta. Uvođenjem mlaza pare ili raspršenih kapljica vode u sustav ventilacije
povećava se vlažnost zraka a time onemogućuje nakupljanje naboja. Ovakav pristup je čest
kod proizvodnje papira, tkanina i vlakana.
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5. PREGLED OPREME POSTROJENJA BIOTRON d.o.o.
U ovom poglavlju prikazana je postavljena neelektrična oprema u pogonu postrojenja za
preradu biodizela: Biotron d.o.o. – pogon Ozalj. Uzimajući u obzir količinu prisutnih medija i
ventilaciju pogona napravljena je kategorizacija (zonifikacija) ugroženih prostora, no radi
lakšeg poimanja daljnjeg teksta potrebno je predočiti pogon i objasniti tehnološki proces.
Kasnije će se opisati problematika izdvojene opreme te navesti njihove prednosti i nedostatke.
5.1. Opis postrojenja
Pogon firme Biotron d.o.o. smješten je na samom rubu grada Ozlja gdje se kao katalizator
koristi metanol, pa postoji realna opasnost od moguće eksplozije i požara.
Tablica 5.1 Prikaz postrojenja Biotron d.o.o.
5.1.1. Smještaj
Lokacija građevine postrojenja za proizvodnju biodizela nalazi se na periferiji grada Ozlja na
adresi Karlovačka cesta 124. Zgrada je smještena u krugu Biotron d.o.o. kao samostojeća
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zelena zgrada tlocrtne površine 580 m2. Pored pogona smješteno je podzemno skladište
sirovina (degumirano8 ulje) i derivata (biodizel).
5.1.2. Tehnološki proces
Sirovina za proizvodnju „biodizela“ su biljna ulja, repičino i sojino ulje, te reciklirano
otpadno jestivo ulje („FRITO“). Sirovine (ulja) dopremaju se cisternama i skladište se u
podzemne posude (svaka vol. 100 m3) a FRITO ulje se prima u odgovarajući spremnik (100
m3).
Tehnološki postupak proizvodnje metilestere masnih kiselina FAME (biodizel) može se
podijeliti u nekoliko osnovnih cjelina, sa slijedećim redoslijedom:
1. Skladištenje biljnih ulja
2. Priprema otopine katalizatora i njeno skladištenje
3. Rafinacija ulja
4. I faza transesterifikacije
5. II  faza transesterifikacije
6. Vakuum uparavanje metanola
7. Ekstrakcija sapuna – faza I, II i III
8.  Centrifugiranje
9. Vakuum destilacija vode (sušenje FAME)
10. Aditiviranje FAME
11. Filtriranje i skladištenje FAME
Prije prerade FRITO ulje se obrađuje zagrijavanjem i sušenjem te uklanjanjem tekućina u
vakuumskoj uparivačkoj stanici, nakon čega ulazi u napojnu posudu („pufer tank“) sirovine.
Za postupak transesterifikacije triglicerida masnih kiselina u metilestere masnih kiselina
FAME, kao katalizator koristi se otopina NaOH ili KOH u bezvodnom metanolu što daje
egzotermnu reakciju gdje nastaje katalizator: NaOCH3 – natrijev metilat ili KOCH3 – kalijev
metilat.
Rafinacija ulja obavlja se u reaktoru – vertikalnoj cilindričnoj posudi s miješalicom, odakle se
prebacuje u separator iz kojeg se sadržaj izdvaja i prebacuje u reaktor gdje se priprema
8 Degumiranim uljem se podrazumijeva svaka prerađena sirovina koja zadovoljava osnovne uvjete i propisane
norme, koja se može koristiti za rafinaciju biodizela.
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glicerinsko ekološko gorivo. U tehnološkom postupku dobivanja metilestera viših masnih
kiselina iz biljnih ulja, odvijaju se kemijski procesi koji rezultiraju dobivanjem FAME.
U II fazi transesterifikacije, u prisustvu svježe dodane količine metanola i katalizatora, nakon
uklanjanja najvećeg dijela glicerina (nastalog u I fazi transesterifikacije), ponovo se
intenzivira transesterifikacija. Zagrijani sirovi FAME prebacuje se u reaktor druge faze u koji
se dodaje otopina katalizatora u metanolu, te dolazi do reakcije reaktanata neizreagiranih
triglicerida iz ulja + metanol, pa uz natrijev metilat, nastaju metil esteri masnih kiselina
(FAME) i glicerin. S dna reaktora sadržaj se prebacuje u separator gdje se na dnu odvaja
glicerin koji se šalje u reaktor gdje se  priprema glicerinsko ekološko gorivo.
Proces destilacije ima za cilj uklanjanje svih lako isparljivih materijala, koji se nalaze u
sirovom FAME (metanola i voda). Kasnije se dodaju antioksidans i aditivi radi boljih
svojstava upotrebe i skladištenja.
Napomena:
Zatvoreni proces proizvodnje biodizela kao i nus produkta glicerinskog goriva odvija se na
temperaturama znatno ispod temperatura paljenja ulja i biodizela ali iznad temperatura
paljenja metanola i glicerinskog goriva što je i vidljivo u tablici 5.2.
Tablica 5.2 Točke paljenja za pojedine medije
MEDIJ TOČKA PALJENJA [°C]
Ulje (sojino, repičino, frito) 310 – 320
Glicerin 10 – 12
Metanol 8 – 11
Aditiv 72
Biodizel (FAME) 120 – 130
5.1.3. Elektroenergetika, upravljanje i instalacije
Napajanje pogona je izvedeno iz trafo stanice TS do glavnog ormara RH. Napajanje potrošača
proizvodnog dijela izvedeno je iz razvodnog ormara RT1, smještenog u prostoriji u prizemlju
uz komandnu prostoriju. Ormar RT1 napaja se iz glavnog ormara RH.
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Oprema za napajanje i upravljanje ventilacijom izvedena je u ormaru RV1, koji je smješten u
prostoriji el. razvoda. Napajanje ormara RV1 je iz glavnog ormara RH. Napajanje uređaja
rasvjete i ventilacije je izvedeno iz ormara  RV1.
Ventilacija se uključuje ručno i njezin rad je signaliziran na prednjim vratima ormara RV1.
Ventilacija se u slučaju kvara (istjecanje metanola) uključuje automatski. Prisutnost istjecanja
metanola registrira 6 senzora (detektora) za otkrivanje metanola. U slučaju prisutnosti
metanola, u automatskom režimu se odmah uključuje dodatna ventilacija pri čemu se stanje
signalizira svjetlosnim putem na vratima RV1 i zvučnim u komandnoj prostoriji. Upravljanje
ventilacije izvedeno je automatskim uređajem LOGO (Siemens). Informacije o radu
ventilacije i o istjecanju metanola prosljeđuje se u uređaj SIMATIC u RV1.
 Iz ormara RT1 napajaju se svi el. motori. Motori sa frekventnim pretvaračem imaju
termistorsku zaštitu PTC preko termistor releja u ormaru RT1. Elektro motori vijčanih crpki
imaju u statoru motora termički senzor Pt 100. Iz ormara RT1 riješeno je napajanje
regulacijskih ventila.
Uređaj – frekventni pretvarač se automatski isključuje kod preopterećenja, kratkog spoja ili
termičkog opterećenja motora.
Zaštita el. motora od preopterećenja predviđena su sa karakteristikama motornih prekidača.
Zaštita opreme predviđena je na način da se nakon iskapanja u pogonu, oprema izvorno
automatski ne može uključiti.
Davanje podataka o položaju ventila osiguravaju indukcijski senzori, čiji signali su dovedeni
u RT1 na ulazne kartice automata SIMATIC. Za sakupljanje podataka iz eksplozivnog
ugroženog prostora koriste se decentralizirane periferije SIMATIC ET 200 i SP – Siemens.
Upravljanje je predviđeno industrijskim automatskim uređajem SIMATIC S7-315-2DP
(Siemens).
Kao rezervni izvor napajanja električnom energijom postavljen je samostojeći dizel električni
agregat za automatski/ručni rad, snage 28 kVA, 400 V koji je smješten u kućištu za vanjsku
montažu, pokraj trafostanice. Time je osigurano rezervno napajanje (automatsko prekapanje u
slučaju nestanka mrežnog napona. Zbog osiguranja rada najvažnijih potrošača za hlađenje, u
slučaju nestanka mrežnog napona iz RT1, motori M-99 A i B te crpka M25 napajaju se iz
RV1, odnosno iz dizel el. agregata.
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U slučaju opasnosti od požara glavna sklopka ormara RH isključuje se tipkalom smještenim
na vratima ormara. Ovo tipkalo također iskapča sklopnik dizel agregata, uređaj UPS i
napajanje upravljačkih krugova 24 V AC i 24 V DC.
Za slučaj opasnosti u pogonu, predviđeno je postavljanje nekoliko tipkala za ručno iskapanje
glavne sklopke u RT1. Tipkala su postavljena na zid izvan prostorije, pored izlaznih vrata.
Ponovno uključenje glavne sklopke je ručno, na ormaru. I u tom slučaju ostaje u radu
funkcionalno napajanje sustava ventilacije, kao i napajanje upravljačkog sustava. Kvarovi se
signaliziraju zvučnim signalom.
5.1.4. Instalacije za zaštitu od munje i uzemljenje
Za građevinu postrojenja za proizvodnju biodizela izveden je temeljni uzemljivač FeZn
trakom 40 × 4 mm. Armatura temelja povezuje se na temeljni uzemljivač. S temeljnog
uzemljivača izvedeni su izvodi za mjerne spojeve, spojeve na vanjsko uzemljenje i spojeve na
razvodne kutije za uzemljenje glavnog ormara RH (sabirnica PE). Mjerni spojevi postavljeni
su na fasadi, a vertikalni vodovi položeni ispod vanjske obloge. Po fasadi je položena traka 25
× 3 mm, a po krovu čelične pocinčane šipke debljine 8 mm. Uzemljenje građevine je
izvedeno na 5 mjesta i povezano sa uzemljenjem susjednih objekata FeZn trakom 25 × 4 mm.
Svi spojevi u zemlji su izvedeni se spajanjem u zaštitnoj kutiji, a uzemljivač je povezan sa
svim metalnim masama u krugu građevine prema zahtjevima Tehničkog propisa za sustave
zaštite od djelovanja munje na građevinama i pripadnim normama. [20]
5.1.5. Ventilacijski sustav
Postrojenje radi i nadzire se u kontinuiranom radu. Kontinuirano praćenje parametara rada
postrojenja za proizvodnju biodizela i pomoćnih pogona uz stalni nadzor omogućuje brzo i
rano otkrivanje poremećaja u procesu proizvodnje i eventualnog požara. Dojava požara
predviđena je putem telefona Javnoj vatrogasnoj postrojbi Karlovac i DVD-u  Ozalj „A“
kategorije. U kontrolnoj prostoriji za upravljanje i nadzor tehnološke proizvodnje osigurano je
24 satno dežurstvo.
Prema proračunima Ex – Agencije pogonski prostor opremljen je sustavom ventilacije stupnja
SRV9, raspoloživost dobra. Ventilacijski sustav zatvorenih prostora je mjera primarne zaštite.
U normalnom radu rade 2 tlačna ventilatora i 2 odzračna ventilatora. Pojavom prvog stupnja
9 Srednje raspoloživa ventilacija – dostatna za smanjivanje opasnosti na najmanje opasnu zonu II.
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opasnosti povećanja metanola što otkrivaju detektori metanola, uključuju se dodatni
ventilatori (po jedan tlačni i jedan ispušni) čime se povećava protok i izmjena zraka u
prostoriji. Ukoliko ta mjera nije dovoljna i ne zaustavlja rast koncentracije metanola,
automatski se gasi pogon. Kad ventilacijom nisu pokriveni traženi uvjeti sigurnosti pogona,
tada se uvode mjere sekundarne zaštite (kao što su predventilacija, povećani broj izmjene
zraka i dr.). Rad ventilacije je osiguran iz dva neovisna elektro-energetska izvora.
Izvedba električnih uređaja u pogonu za proizvodnju biodiesela, katalizatoru i destilaciji u
potpunosti zadovoljava zahtjeve traženih normi s područja protueksplozijske zaštite i u skladu
s tim, svi električni uređaji i aparati, svjetiljke i sl. imaju minimalni stupanj protueksplozijske
zaštite II A T2, a za neelektrične uređaje II 3G, te posjeduju važeće ateste i ispravno su
instalirani (za zonu 1 i zonu 2).
Napomena:
Obzirom da se u reaktor R5 vrećama u dijelu procesa dodaje praškasti katalizator (NaOH ili
KOH), potrebno je voditi računa da se prašina svakodnevno uklanja sa električne i
neelektrične opreme. Taloženjem prašine na opremu i uređaje došlo bi do nedozvoljenog
zagrijavanja i mogućnosti zapaljenja i zato su postavljeni dodatni štitnici prašine.
5.1.6. Procjena uzročnika paljenja neelektrične opreme
Za tehničko nadgledanje Ex – Agencije bilo je potrebno pripremiti procjenu uzročnika
paljenja neelektrične opreme u postrojenju za proizvodnju biodiesela, katalizatoru, destilaciji.
Kao mogući neelektrični uzročnici paljenja pregledane su sljedeće vrste uređaja: pumpe,
miješalice i ventilatori, sukladno normi HRN EN 13463-1, a prema uzročnicima paljenja
navedenih u HRN EN 1127-1.
Postojeća neelektrična oprema je ugrađena sa zaštitom kategorije II 3G (sve pumpe i
ventilatori u zonama opasnosti) osim navedenih uređaja:
 Reduktor miješalice M23 – Siemens-Flender tip: 2 KG 14
 Vijčana pumpe M7 i M8 – MPD tip: PAK 32 – 2 KM/90L – 2
Prilikom puštanja pogona u rad 2006. godine, uočeni su potencijalni problemi koji su se
riješili ugradnjom navedene miješalice M23 i zamjenom pumpi na poziciji M7 i M8. Kako su
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ove norme donesene 2008. godine u suradnji s firmom EL-EKS napravljene su odgovarajuće
procjene uzročnika paljenja čime se prihvatila ugradnja navedenih uređaja.
5.1.7. Uzročnici požara
Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice [21] najčešći uzročnik požara (preko 80 %) je
čovjek. Pošto zbog već spomenutih medija postoji opasnost od nastanka požara i eksplozije,
radnici su svjesni mogućih opasnosti te su osposobljeni na odgovarajući način. Kao vrsta
osobnih zaštitnih sredstava koriste se antistatička radna odijela i cipele, a ako se radi u pogonu
to rade ovlaštene osobe (sa redovitim ovlaštenjem Ex – Agencije).
Prema HVZ [21]  najčešći uzročnici požara obzirom na inicijalnu energiju su (u zagradi su
navedeni okvirni postoci, tj. u kolikom se postotku od ukupnog broja požara javlja ovaj
uzročnik):
1. Toplinska energija (64 %)
a. otvorena vatra: šibice, svijeće, upaljač, aparat za zavarivanje i rezanje (33 %)
b. gorivi dijelovi tvari: opušak, žar, streljivo, pirotehnički materijal (20 %)
c. ložišta  i dimnjaci (9 %)
d. postrojenja za zagrijavanje (2 %)
2. Električna energija (15 %)
a. kratki spoj, udar groma, preopterećenje vodova (12 %)
b. termički aparati i uređaji: štednjaci, kaloriferi, termoakomulacione peći (2 %)
c. grijuća tijela: žarulja, bojler, stroj za pranje rublja (1 %)
3. Kemijska energija (1%)
a. kemijska reakcija, samozagrijavanje, samoupala i eksplozije
4. Mehanička energija (1%)
a. trenje, brušenje, iskrenje, udar,  tlak
5. Neutvrđen uzrok (18 %).
Kao što se može zaključiti, većina požara je izazvana nehajno ili nedostatnim znanjem, a
analizom požara često se pojavljuje nered i nečistoća kao jedan od razloga velike štete. To su
elementi koji se lako mogu ukloniti i time smanjiti mogućnost nastanka požara. Prema slici
3.1 vidljivo je da se pravovremenom reakcijom može bitno smanjiti moguća šteta.
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Slika 5.1 Dijagram štete [22]
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5.2. Popis neelektrične opreme instalirane u ugroženom prostoru
Tablica 5.3 Prikaz neelektrične opreme smještene u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom
Prostor ugrožen eksplozivnom
atmosferom:
Biotron d.o.o. - Postrojenje
za proizvodnju biodizela
Zona
opasnosti: 2
Skupina
plinova: IIA
Temperaturni
razred plina: T3
Dio
broj: 1
NEELEKTRIČNA OPREMA U ZONAMA OPASNOSTI
DOKUMENTI OCJENE SUKLADNOSTI Ex ZAŠTITE
PROIZVOĐAČ Ex-AGENCIJA
PRIMJEDBE
I
NAPOMENERed.br.
Proizvođač/
Naziv uređaja
Tehnološka
oznaka
Nazivni
podaci
Tip
 uređaja
Br.
kom.
Serijski br.
uređaja
Oznaka
 Ex-zaštite Dokument
Oznaka
Ex -zaštite
, -
(1.. )
1. "ROSENBERG"Ventilator
M 102
M 104
M 106
IP 44 DQ 450-4 3
S07137647/1
S07137647/2
S07137647/3
II 3G c IIB
T3
Declaration of
Conformity / 
2. "MPD"Crpka
M 7
M 8 /
PAK-32-
ZKM 2
082079
071635 / / /

(1)
3. "MICROPUMP"Crpka
M 24
M 18
M 19
/ GC-M35.JVS6 3
1411987
1215595
1215597
II 2GD c
Declaration of
Conformity
File Nr. 03ATEX335
/ 
4.
"GEMU"
Pneumatski
aktuator
Od BV 43
do BV 47
Tmax= 95 °C
p=6 bar
M=159 Nm
SC00220-6 5 06439622N06439624N II 2GD
Declaration of
Conformity
Tech. file. ATEX 03AT
/ 
5. "VIKING PUMP"Crpka M 11 / AL 4195 1 541354 II 2GD T4
Declaration of
Conformity 28.07.2006.
Baseefa 03 ATEX
0269DR
/ 
6. "VIKING PUMP"Crpka
M 5
M 6
M 10
M 20
/ HL 4197 4
540892
540893
540894
540895
II 2GD T4
Declaration of
Conformity 28.07.2006.
Baseefa 03 ATEX
0269DR
/ 
Napomena:
1) Za predmetne crpke dostavljena je tehnička dokumentacija (navedena u Prilogu) s procjenom uzročnika paljenja u cilju prihvaćanja crpki za rad u
ugroženom prostoru.
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Prostor ugrožen eksplozivnom
atmosferom:
Biotron d.o.o. - Postrojenje
za proizvodnju biodizela
Zona
opasnosti: 2
Skupina
plinova: IIA
Temperaturni
razred plina: T3
Dio
broj: 2
NEELEKTRIČNA OPREMA U ZONAMA OPASNOSTI
DOKUMENTI OCJENE SUKLADNOSTI Ex ZAŠTITE
PROIZVOĐAČ Ex-AGENCIJA
PRIMJEDBE
I
NAPOMENERed.br.
Proizvođač/
Naziv uređaja
Tehnološk
a oznaka
Nazivni
podaci
Tip
 uređaja
Br.
kom.
Serijski br.
uređaja
Oznaka
 Ex-zaštite Dokument
Oznaka
 Ex-zaštite
, -
(1.. )
7.
"ALPHAIR"
Pneumatski
aktuator
Od BV 1 do
BV 27
p=8 bar
Tamb= -20°C
do + 80 °C
AP063G 27 / II 2G cTmax=95°C
Declaration of
Conformity 29.12.2009.
No. 0123, TUV
/ 
8.
"ALPHAIR"
Pneumatski
aktuator
Od BV 28
do BV 40
p=8 bar
Tamb= -20°C
do + 80 °C
AP075G 13 / II 2G cTmax=95°C
Declaration of
Conformity od
29.12.2009.
No. 0123, TUV
/ 
9.
"ALPHAIR"
Pneumatski
aktuator
Od BV 41
do BV 50
p=8 bar
Tamb= -20°C
do + 80 °C
AP100G 9 / II 2G cTmax=95°C
Declaration of
Conformity 29.12.2009.
No. 0123, TUV
/ 
10.
"ALPHAIR"
Pneumatski
aktuator
Od BV 51
do BV 57
p=8 bar
Tamb= -20°C
do + 80 °C
AP125G 6 / II 2G cTmax=95°C
Declaration of
Conformity 29.12.2009.
No. 0123, TUV
/ 
11. "NETZSCH"Crpka M 39
p=8 bar
T=68 °C
Q=2 m3/h
NM038BY
702S12B 1 370902
II 2G c IIB
T3
Declaration of
Conformity 10.02.2006.
IBExU0010
/ 
12.
"InterApp"
Pneumatski
aktuator
BV 63
p=8 bar
Tamb= -20°C
do + 80 °C
IA300 S12 1 06408619 II 2G cTmax=95°C
ATEX 03 AT / 
13. "SIGMA"Crpka M 46
H=11 m
Q=0,5 L/s
20-SVA-1-
LM-082-9 1 1231071
II 2G c IIB
T4
Declaration of
Conformity 3.5.2004.
FTZU
/ 
14. "PACKO"Crpka M 15
H=20 m
Q=25 m3/h
ICP 2/40-
125/302 1 58736
II 2G
T1 - T4
Dokumentacija
odrađenog servisa:
"Servis Cerović"
1.10.2012.
/ 
15. "NETZSCH"Crpka M 13
p=5 bar
T=63 °C
Q=2,8 m3/h
NM031BY
01L06B 1 370996
II 2G c IIB
T3
Declaration of
Conformity 10.02.2006.
IBExU0010
/ 
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Prostor ugrožen eksplozivnom
atmosferom:
Biotron d.o.o. - Postrojenje
za proizvodnju biodizela
Zona
opasnosti: 2
Skupina
plinova: IIA
Temperaturni
razred plina: T3
Dio
broj: 3
NEELEKTRIČNA OPREMA U ZONAMA OPASNOSTI
DOKUMENTI OCJENE SUKLADNOSTI Ex ZAŠTITE
PROIZVOĐAČ Ex-AGENCIJA
PRIMJEDBE
I
NAPOMENERed.br.
Proizvođač/
Naziv uređaja
Tehnološka
oznaka
Nazivni
podaci
Tip
 uređaja
Br.
kom.
Serijski br.
uređaja
Oznaka
 Ex-zaštite Dokument
Oznaka
 Ex-zaštite
, -
(1.. )
16. "NETZSCH"Crpka
M 30
M 34
p=2 bar
T=63 °C
Q=0,5 m3/h
NM021BY0
2S12B 2
43001545
43070918
II 2G c IIB
T3
Declaration of
Conformity 10.02.2006.
IBExU0010
/ 
17. "NETZSCH"Crpka
M 21
M 22
M 27
M 28
M 29
p=5 bar
T=63 °C
Q=0,5 m3/h
NM021BY0
2S12B 5
370932
370933
370934
370667
370892
II 2G c IIB
T3
Declaration of
Conformity 10.02.2006.
IBExU0010
/ 
18. "NETZSCH"Crpka M 40
p=8 bar
T=80 °C
Q=2 m3/h
NM038BY0
2S12B 1 370903
II 2G c IIB
T3
Declaration of
Conformity 10.02.2006.
IBExU0010
/ 
19. "NETZSCH"Crpka
M 2
M 3
M 4
p=2 bar
T=63 °C
Q=24 m3/h
NM053BY0
1L063 3
371388
371411
371412
II 2G c IIB
T3
Declaration of
Conformity 10.02.2006.
IBExU0010
/ 
20. Miješalica
M 23
M 90
M 91
M 92
M 93
M 94
M 95
M 96
M 97
/ / 8 / / / / (2)
Napomena:
2) Ugrađene miješalice se nalaze u zatvorenim posudama pokretane preko reduktora. Spoj miješalice i posude je brtvljen. Miješalica je oslonjena na kuglični
ležaj koji je na vanjskom dijelu posude. Kuglični ležaj podmazan je mašću preko mazalica a procedura i periodika podmazivanja se obavlja prema uputama
proizvođača. Miješalice nemaju označnu pločicu s imenom proizvođača i nazivnim podacima.
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Prostor ugrožen eksplozivnom
atmosferom:
Biotron d.o.o. - Postrojenje
za proizvodnju biodizela
Zona
opasnosti: 2
Skupina
plinova: IIA
Temperaturni
razred plina: T3
Dio
broj: 4
NEELEKTRIČNA OPREMA U ZONAMA OPASNOSTI
DOKUMENTI OCJENE SUKLADNOSTI Ex ZAŠTITE
PROIZVOĐAČ Ex-AGENCIJA
PRIMJEDBE
I
NAPOMENERed.br.
Proizvođač/
Naziv uređaja
Tehnološka
oznaka
Nazivni
podaci
Tip
 uređaja
Br.
kom.
Serijski br.
uređaja Oznaka
 Ex-zaštite Dokument
Oznaka
 Ex-zaštite
, -
(1.. )
21. "HILGE"Crpka M 52
Q=5 m3/h
H=32 m
CONTRA-
I/3 1 101/07/36028 II 3G c TX
Declaration of
Conformity 05.10.2006. / 
22. "NORD"Reduktor
M 91
M 92
M 93
n1=1445
min-1
n2=252
min-1
3282AG
/36-132
S/4 /2G
3
67055 17224
00 1
67055 17224
00 2
67055 17224
00 3
II 2GD T3X Declaration ofConformity 16.09.2003. / 
23. "NORD"Reduktor
M 94
M 95
n1=1405
min-1
n2=68 min
-1
1282AG
/3G-80
L/4 /2G
2
65103 62124
00 1
65103 62124
00 2
II 3GD T3X Declaration ofConformity 16.09.2003. / 
24. "NORD"Reduktor M 96
n1=1435
min-1
n2=250
min-1
3282AG
/3G-112
M/4 /2G
1 67055 1724300 1 II 3GD T3X
Declaration of
Conformity 16.09.2003. / 
25. "NORD"Reduktor M 97
n1=1465
min-1
n2=270
min-1
4282AG
/3G-132
M/4 /2G
1 67055 1723700 1 II 3GD T3X
Declaration of
Conformity 16.09.2003. / 
26. Reduktor M 23 Tmax=40°C 2KG14 S3 1 / / / /

(3)
Napomena:
3) Za predmetni reduktor dostavljena je tehnička dokumentacija (navedena u Prilogu) s procjenom uzročnika paljenja u cilju prihvaćanja istog za rad u
ugroženom prostoru.
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Slika 5.2 Tlocrt postrojenja, smještaj i raspored neelektričnih uređaja
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Smještaj navedene opreme sa tablice 5.3 moguće je vidjeti na slici 5.2. Također, vidljivo je da
ugrađena oprema zadovoljava oba uvjeta instalacije: skupinu plinova (IIA) i temperaturni
razred (T3).
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6. PLAN PREGLEDA POSTROJENJA BIOTRON d.o.o.
Prije određivanja pravila pregleda i postupaka održavanja opreme, valja napomenuti da je
pogon projektiran za rad od 333 dana u godini, a preostali dani su predviđeni za održavanje.
Do 2012. godine pogon je održavan po korektivnom modelu, bez vođenja evidencija o
nastalim kvarovima. U studenom 2011. godine napravljen je vizualni pregled opreme i
odrađene su preventivne mjere zamjene dijelova koji su se pokazali kritičnim tijekom
dosadašnjeg rada.
Zbog kontinuiranog rada kroz godinu, teško je implementirati naprednije sustave praćenja
poput metode infracrvene termografije ili naprednije vibrodijagnostike. Način rada pogona
podrazumijeva ulazak u pogon radi uzorkovanja proizvoda, što je iskorišteno za osnovni
vizualni pregled. Ponekad nije moguće vizualno uočiti problem u pogonu, zato se kod
pregleda treba oslanjati na sva čula. Uz vizualni pregled poremećaj u sustavu moguće je uočiti
promjenom zvuka, glasnoćom i frekvencijom. Pojedini uređaji poput vijčastih pumpi imaju
pulsirajući način rada te treba znati raspoznati normalan način rada od greške u sustavu. Iako
postoje mjerni uređaji tlaka i temperature, potrebno je poznavati proces i režim rada kako bi
se ispravno mogli protumačiti očitani podaci.
Svi pogonski agregati (elektromotori) imaju mehaničku zaštitu od preopterećenja. Time su
zaštićeni od pojave preopterećenja uređaja. Mehanička zaštita djeluje na principu bimetala
koji se kod preopterećenja zagrije i isključuje elektromotor. Vijčaste pumpe serije NEMO
imaju dodatnu zaštitu pumpe u vidu kontaktne sonde koja reagira na oštećenje statora i
zaustavlja rad elektromotora. Preostali uređaji robusnije su izvedbe i ukoliko se pojavi kvar
reagira bimetal mehaničke zaštite i iskapča uređaj.
Kao optimalno rješenje načina održavanja uzet je model preventivnog održavanja uz
intervencije popravka prema potrebi. Cilj je maksimalno iskoristiti period planiranog zastoja u
zimskom periodu radi pripremanja pogona za iduću sezonu, što uključuje: zamjena statora
vijčastih pumpi serije NEMO na pozicijama M3 i M4, ispitivanje električne opreme,
podmazivanje ležajeva miješalica i nadolijevanje ulja u dozirne posude reduktora. Uz
navedene radove potrebno je obaviti čišćenje protokomjera, izmjenjivača topline i ostalih
pomoćnih posuda. S ciljem nadogradnje i uspostave planskog održavanja, potrebno je
detaljno praćenje rada pogona radi otkrivanja kvarova te pravovremene intervencije. Ukoliko
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se otvori mogućnost planiranog jednotjednog zastoja tijekom ljeta, plan je obaviti kontrolni
pregled s ciljem na povećanju pouzdanosti rada pogona. U nastavku opisana su pravila i
postupak pregleda opreme postrojenja Biotron d.o.o. pogon Ozalj.
Za detaljniju analizu odabrani su sljedeći uređaji:
1. NETZCH crpka na poziciji M3,
2. MPD crpka na poziciji M8,
3. Reduktor na poziciji M23.
NETZCH crpka M3 smještena je u Glavnoj hali kao i MPD crpka M8, dok je reduktor M23
smješten u prostoru Destilacije.
6.1. NETZCH crpka; M3
Pumpa oznake M3 je vijčasta pumpa model NEMO 53 BY, smještena (vidljivo na tablici 6.1)
ispod reaktora R1: posude sa ugrađenom miješalicom i grijanjem, gdje počinje prvi stupanj
transesterifikacije ulja. Radi ubrzavanja reakcije koristi se katalizator natrijev metilat a
dobivena smjesa reaktanata metil estera masnih kiselina i glicerina se iz reaktora pumpom M3
prebacuje u separator S1. Prvenstveni razlog upotrebe ove vrste pumpe jest što ne miješa
dobivenu smjesu (u usporedbi sa zupčastim ili centrifugalnim pumpama) i time olakšava
odvajanje FAME i glicerina.
Tablica 6.1 Prikaz smještaja pumpe M3 u pogonu
Stjepan Peretin Diplomski rad
Fakultet strojarstva i brodogradnje 64
Ovo je pumpa iz NEMO BY serije, čija je glavna odlika miran rad i neznatne vibracije.
Glavni dijelovi pumpe su rotirajući dio (rotor) i mirujući dio (stator). Rotor je metalna šipka u
obliku spirale koji se okreće unutar statora. Unutrašnji dio statora je elastomer, koji je izrađen
posebno prema određenoj vrsti i temperaturi medija koji prolazi kroz njega, dok je vanjski dio
obično metalna košuljica. Prema slici 6.1 razlikujemo sljedeće dijelove:
1. rotor,
2. stator,
3. vratilo,
4. brtve vratila,
5. usisni / tlačni dio,
6. blok reduktor.
Slika 6.1 Prikaz osnovnih dijelova NEMO BY pumpe [23]
Sa slike 6.2 vidljivi su specifični podaci za ovu pumpu, gdje postoji i broj po kojem se
naručuju rezervni dijelovi. Najčešće stradava stator, za kojeg proizvođač daje garanciju do 6
mjeseci. Svaki stator dolazi s priključkom za temperaturnu sondu koja detektira istrošenost
materijala i zaustavlja rad pumpe.
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Slika 6.2 Nazivna pločica pumpe M3
6.2. MPD crpka; M8
Djelomično rafinirani FAME iz separatora S4 prolazi pumpom M8 kroz zadnji, treći korak
ekstrakcije (tablica 6.2). U tom obliku radni medij sadrži i vodu koja će se odvojiti u
separatoru S5. Za vrijeme probnog rada pogona, uočeni su problemi neadekvatnog izbora
pumpe pa je originalna NEMO 38 BY pumpa zamijenjena MPD pumpom tipa PAK.
Tablica 6.2 Prikaz smještaja pumpe M8 u pogonu
Ovaj model je trovretena vijčana pumpa koja se najčešće koristi za pretovar, doziranje i
cirkulaciju lakih i teških goriva, mazivih, hidrauličkih ulja i drugih samopodmazivih
neagresivnih fluida bez abrazivnih čestica. Pumpa je robusne izrade i jedini problemi u radu
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počinju se javljati nakon 18 do 24 mjeseci rada, kada je potrebno promijeniti mehaničku
brtvu.
Slika 6.3 Nazivna pločica pumpe M8
Prilikom dobivanja pozitivnog nalaza Ex – Agencije, bilo je potrebno izraditi procjenu
uzročnika paljenja za navedenu pumpu, pošto ovaj model nije izrađen u protueksplozijskoj
izvedbi. Navedeni dokument se nalazi u prilogu i održavanje ove vrste uređaja prilagođeno je
dobivenom nalazu.
6.3. Reduktor; M23
Reduktor M23, smješten je (tablica 6.3) na spremniku N35 zajedno sa miješalicom. U procesu
ekstrakcije pojavljuju se sitne čestice sapuna i FAME koje se još nisu separirale. Zbog te
pojave dodatno je ugrađena miješalica u spremnik N35 kako bi se sprečavalo neželjeno
taloženje i začepljivanje cjevovoda.
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Tablica 6.3 Prikaz smještaja reduktora M23 u pogonu
Ugrađeni reduktor je pužne vrste proizvođača SIEMENS tip 2KG14 koji je ugrađen zajedno s
pripadajućim elektromotorom. Elektromotor je prirubnicom spojen na reduktor koji ima u
sebi ulje kao rashladni i podmazujući medij. Reduktor je elastičnom spojkom spojen na
osovinu miješalice.
Prilikom dobivanja nalaza Ex – Agencije, bilo je potrebno izraditi procjenu uzročnika paljenja
za navedeni reduktor, pošto ovaj model nema oznake o protueksplozijskoj izvedbi. Navedeni
dokument se nalazi u prilogu i održavanje ove vrste uređaja prilagođeno je dobivenom nalazu.
Iako je moguće generalizirati način održavanja svih elemenata postrojenja, važno je izraditi
plan praćenja pojedinog elementa postrojenja i prema tome odabrati prikladnu metodu
održavanja.
6.4. Utvrđivanje periodike pregleda
Za Ex-uređaje koji su ugrađeni u postrojenjima, predviđeni su periodički pregledi uređaja i
električnih instalacija u skladu sa normom HRN EN 60079-17 "Pregledi i održavanje
električnih instalacija u eksplozivnoj atmosferi". Periodički pregledi mogu biti vizualni ili
kontrolni. Vizualni ili kontrolni periodični pregled  može ukazati na potrebu za daljnjim
detaljnim pregledom.
Tijekom pregleda Ex-uređaji se pomno kontroliraju kako bi bili sigurni za rad u ugroženom
prostoru. Vremenski razmak između periodičkih pregleda određuje se uzimajući u obzir vrstu
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opreme, proizvođačeve upute, čimbenike koji utječu na kvarenje, zone upotrebe i rezultate
ranijih pregleda.
Vremenski razmak između pregleda određen je uzimajući u obzir rezultate ranijih pregleda,
vrstu uređaja koji je instaliran, prostor u kojem je instaliran (klasifikacija prostora),
proizvođačeve upute, čimbenike koji utječu na kvarenje (izgaranje kemikalijama, previsokim
temperaturama, broj sati rada) i zahtjeve norme HRN IEC 60079-17.
VREMENSKI RAZMAK IZMEĐU PERIODIČNIH PREGLEDA NE SMIJE BITI
DULJI OD TRI GODINE BEZ TRAŽENJA STRUČNOG SAVJETA (MIŠLJENJA)
EX-AGENCIJE.
Tablica 6.4 Primjer periodike pregleda
VRSTA PREGLEDA VIZUALNI KONTROLNI DETALJNI
UČESTALOST ŠESTOMJESEČNO GODIŠNJE PREMA REZULTATIMA
Učestalost pregleda mora se povećavati kod češćih pronalaženja pogrešaka, ali može se i
smanjivati ukoliko pogreške izostanu. Osnovni plan i postavka pregleda dana je tablicom 6.4,
no obzirom na rezultate pregleda, osoba odgovorna za provođenje održavanja u postrojenju
može mijenjati periodiku pregleda.
U skladu s normom HRN EN 60079-17  prema tabelama propisuje se koje je provjere
potrebno obaviti tokom pojedinog periodičkog pregleda Ex-uređaja i njemu pripadajuće
električne instalacije. Način utvrđivanja periodike opisan je dijagram toka na slici 6.4.
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Slika 6.4 Dijagram toka određivanja periodike pregleda
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Glavni čimbenici koji utječu na kvarove uređaja, a time na promjenu dinamike pregleda su:
 Osjetljivost na koroziju,
 Izloženost kemikalijama ili otapalima,
 Mogućnost skupljanja prašine ili prljavštine,
 Mogućnost prodiranja vode,
 Izlaganje toplini (kod prevelike temperature okoline),
 Mogućnost mehaničkog oštećenja,
 Izlaganje pretjeranim vibracijama,
 Nedovoljno znanje i iskustvo osoblja,
 Neovlaštene izmjene i preinake,
 Neadekvatno održavanje.
6.5. Promjena dinamike pregleda
Promjene dinamike pregleda obavlja se temeljem zabilježenih rezultata periodičkih pregleda i
uvjeta prostora u kojima uređaj i instalacija rade. Promjenu dinamike pregleda pokreću
odgovorne osobe za održavanje „PEX“ elektroenergetskih i instrumentacijskih uređaja i
instalacija Pogona izradom elaborata o opravdanosti promjene dinamike pregleda uz
odobrenje odgovorne osobe za održavanje „PEX“ električnih uređaja i instalacija, kao i
odgovorne osoba za održavanje „PEX“ elektroenergetskih i instrumentacijskih uređaja i
instalacija. O navedenom postupku izrađuje se zapisnik koji se ulaže u registrator postrojenja.
6.6. Uspostava sustava održavanja novog postrojenja
Prije stavljanja postrojenja i uređaja u pogon provodi  se prvi pregled. Na temelju tehničke
dokumentacije Pogona, Tehničkog nalaza ili stručnog mišljenja za URE, URI, EIE, EII, OUP
i NEU, odgovorne osobe za održavanje „PEX“ elektroenergetskih i instrumentacijskih uređaja
i instalacija Pogona:
1. Otvaraju karton opreme (obrazac) i zapisuju u bazi podataka. Pod napomenom se
upisuju osnovne karakteristike pojedinog uređaja poput: snaga, nazivni napon, nazivna
struja, broj okretaja, faktor snage, dinamika detaljnog pregleda... Tijekom
eksploatacije u kartonu se evidentiraju kontrolni i detaljni pregledi i popravci uređaja,
a ako uređaj treba ugraditi na novo postrojenje, karton opreme za dotični uređaj se
prosljeđuje zajedno s uređajem.
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2. Izrađuju (obrazac) Popis elektroenergetskih/instrumentacijskih  uređaja u ugroženom
prostoru i po potrebi (obrazac) Popis pridruženih uređaja za Exi krugove, zapisuju u
bazi podataka u PC. Tijekom upotrebe pod Primjedbama evidentiraju se promjene
uređaja i prije svakog redovitog Tehničkog nadgledanja postrojenja vrši se ispis
Popisa elektroenergetskih/instrumentacijskih  uređaja u ugroženom prostoru i Popisa
pridruženih uređaja za Exi krugove, iz kojeg su vidljive zamjene uređaja u periodu
između redovitih Tehničkih nadgledanja postrojenja.
3. Izrađuju obrazac Popis posebnih uvjeta znaka „X“ za elektroenergetske i
instrumentacijske  uređaje.
4. Izrađuju Registrator postrojenja za elektroenergetske i instrumentacijske uređaje i
instalacije. Naslovna stranica registratora sadrži: naziv postrojenja; nazive projekta i
broj projekta po kojem je izgrađena/dograđena  građevina; uporabnu dozvolu; klasu,
urudžbeni broj i mjesto i datum izdavanja; broj i datum obavljenog osnovnog TN-
URE; TN-EIE; TN-URI; TN-EII; broj i datum obavljenog redovitog TN-URE; TN-
EIE; TN-URI; TN-EII; ime i prezime odgovorne osobe za održavanje „PEX“
elektroenergetskih/instrumentacijskih  uređaja i instalacija Pogona.
U Registrator se ulaže:
 Nacrt objekta/postrojenja ili dijela postrojenja sa ucrtanim zonama opasnosti od
eksplozije i oznakama mjesta ugrađenih „PEX“ elektroenergetskih i
instrumentacijskih uređaja;
 Popis elektroenergetskih/instrumentacijskih uređaja u ugroženom prostoru;
 Popis pridruženih uređaja za Exi krugove (izrađuje samo odgovorna osoba za
održavanje „PEX“ instrumentacijskih uređaja i instalacija Pogona);
 Karton opreme po redu kako je navedeno u popisu elektroenergetskih i
instrumentacijskih uređaja u ugroženom prostoru, (po potrebi karton opreme za
pridružene uređaje za Exi krugove izrađuje samo odgovorna osoba za održavanje
„PEX“ instrumentacijskih uređaja i instalacija Pogona);
 Certifikat „PEX“ zaštite električnog uređaja koji je naveden u kartonu opreme;
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 Izjava popravljača i ispitni list od ovlaštene radionice. Ukoliko stručne osobe Pogona
vrše detaljni pregled na poleđini kartona upisuju nadnevak obavljenog detaljnog
pregleda i rezultate pregleda (dimenzije, vizualno stanje, tipove ležaja ako su
zamijenjeni i naziv proizvođača...);
 Popis posebnih uvjeti znaka „X“;
 Jednopolne sheme razdjelnog sklopnog bloka iz kojeg se napajaju „PEX“ električni
uređaji, sa oznakama kabela i njihovim tipom, presjekom i duljinom ili sheme ulazno
izlaznih signala;
 Plan polaganja kabela po postrojenju ili dijelovima postrojenja sa oznakama kabela ili
plan polaganja kabela po postrojenju ili dijelovima postrojenja s označenim razvodnim
kutijama, oznakama kabela i tipovima, presjekom i dužinom;
 Listovi mjerenja ili protokoli o dokazu kvalitete o ispitivanju: otpora izolacije,
impedancije uzemljenja, impedancije petlje kvara, provjere rada zaštitnih uređaja
rezidualnih struja, baždarenju i podešavanju termičke zaštite;
 Tehnički nalaz o provedenom osnovnom tehničkom nadgledanju ili broj i datum
izdavanja pozitivnog tehničkog nalaza;
 Popis remena antistatičkih, upotrijebljenih na postrojenju (izrađuje samo odgovorna
osoba za održavanje „PEX“ elektroenergetskih uređaja i instalacija Pogona);
 Popis cijevi antistatičkih, upotrijebljenih na postrojenju (izrađuje samo odgovorna
osoba za održavanje „PEX“ elektroenergetskih uređaja i instalacija Pogona).
 Glede ostalih uzročnika paljenja TN-OUP, odgovorne osobe za održavanje „PEX“
elektroenergetskih uređaja i instalacija Pogona naročito vode brigu o sustavu zaštite od
munje u Revizijskoj knjizi gromobranskih instalacija i redovito mjere impedanciju
uzemljenja u skladu s ovom Uputom i Uputom za vođenje tehničke, pogonske i
dokumentacije za rad na održavanju elektroenergetskih postrojenja, instalacija i
uređaja.
6.7. Kartoteka uređaja
Detaljne preglede i popravke evidentira ovlašteni održavač ili popravljač u karton uređaja da
bi se imalo uvid u povijest aktivnosti održavanja uređaja, a na temelju toga će se određivati
periodika pregleda.
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Svi uređaji u ugroženom prostoru na postrojenju moraju imati karton sa odgovarajućim
podacima. Karton (tablica 6.5) sadrži naziv i tip uređaja, naziv  proizvođača,  tvornički broj,
oznaku  certifikata i protueksplozijske  zaštite, poziciju uređaja  u postrojenju te osnovne
tehničke podatke. Uz karton mora biti arhiviran certifikat i tehnička uputa te ispitni izvještaji
eventualnog detaljnog pregleda ili popravka. U karton se upisuje svaki popravak na uređaju sa
datumom i brojem izvještaja te rezultati detaljnog pregleda s datumom i imenom tvrtke i
osobe koja je obavila pregled.
Tablica 6.5 Primjer kartona uređaja
KARTON UREĐAJA
Naziv uređaja
Proizvođač uređaja
Tip uređaja
Tvornički broj
Oznaka tipnog certifikata
Oznaka pojedinačnog certifikata
Oznaka protueksplozijske zaštite
Položaj uređaja na postrojenju
TEHNIČKI PODACI UREĐAJA
Napon napajanja (V)
Struja (A)
Snaga (KW)
Broj okretaja (o/min)
Napomene:
Pregled (detaljni ) ili popravak:
Pregled (popravak ) izvršio: Ovjera : Datum :
Pregled (detaljni ) ili popravak:
Pregled (popravak ) izvršio: Ovjera : Datum :
Kod montaže novih uređaja, formiraju se novi kartoni, odnosno dopunjuje postojeća
kartoteka. Zapisnik o provedenom vizualnom, kontrolnom i detaljnom pregledu „PEX“
uređaja i instalacija postrojenja ulaže se na početak registratora postrojenja i nalazi se u
registratoru do slijedećeg pregleda, kada se isti pohranjuje u arhivu Pogona, a novi zapisnik o
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provedenom pregledu pohranjuje se na njegovo mjesto. Po isteku godine zapisnici se
pohranjuju u arhivu Pogona, a u registrator postrojenja ulažu se novi (za tekuću godinu).
6.8. Opći zahtjevi za održavanje neelektrične opreme
Neelektrična oprema koja se upotrebljava u ugroženom prostoru treba zadovoljavati temeljne
zahtjeve na strojnu opremu sukladno normama:
-     EN ISO 12100 -1; Sigurnost strojeva,
-     EN 982; Sigurnost strojeva (Hidraulika),
-     EN 983; Sigurnost strojeva (Pneumatika)...
Da bi neelektrična oprema zadržala istovjetnu razinu sigurnosti, uz pretpostavku da se
održavanje provode slijedeći dobru inženjersku praksu, trebalo bi tada:
1. koristiti alate i dijelovi navedene u dokumentaciji proizvođača ili certifikacijskoj
dokumentaciji,
2. održavanje provoditi na opremi isključivo slijedeći zahtjeve navedene u tehničkoj
dokumentaciji proizvođača ili certifikacijskoj dokumentaciji.
Kada tehnička dokumentacija proizvođača ili certifikacijska dokumentacija nisu dostupne,
održavanje mora biti provedeno u skladu s ovom tehničkom  uputom, i drugim  primjenjivim
normama vezanim za protueksplozijsku zaštitu neelektrične opreme. Ukoliko se koriste neke
druge tehnike održavanje koje nisu u skladu s ovom radnom uputom, mora se provesti
procjena od strane proizvođača i certifikacijske ustanove, kako bi se odobrila uporaba te
opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.
Napomena:
Ne preporuča se održavanje opreme koja nema označnu pločicu s nazivnim podacima osim
ako korisnik ne posjeduje dokumentaciju iz koje je moguće pouzdano utvrditi nazivne
podatke opreme.
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7. ZAKLJUČAK I KRITIČKI OSVRT
Ovim radom prikazana je problematiku rada u prostoru ugroženim eksplozivnom atmosferom
te su dane smjernice praćenja i načina održavanja opreme u takvom prostoru. Zbog
specifičnosti uvjeta prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom, zahtjevi za instaliranu
opremu u navedenom prostoru bitno su stroži i zahtijevaju više pozornosti. Zbog teškoća u
sprečavanja pojave eksplozivne atmosfere onemogućavanje nastanka eksplozije je izvedeno
na način sprečavanja pojave dovoljne energije koja može zapaliti nastalu eksplozivnu smjesu.
Pravilnom klasifikacijom ugroženog prostora i instalacijom adekvatne opreme, na temelju
međunarodnih regulativa koje su prihvaćene i u Republici Hrvatskoj, osigurane su metode i
načini sprečavanja pojave eksplozije i požara koji uz velike materijalne mogu imati i ljudske
štete. Poštivanjem tih propisa kao i dobivenih posebnih uvjeta rada, omogućuje se siguran rad.
Ukoliko je ugrađena oprema odgovarajuća, preostaje održavanje opreme prema uputama
proizvođača ili ukoliko je potrebno prema dodatnim uputama koje upotpunjuju proceduru
proizvođača, a u skladu su sa dobivenim napucima nadležne Institucije.
Proizvođač propisuje određene postupke s ciljem normalnog rada opreme, no zbog mogućih
pogreška pri izradi ili montaži, dužnost korisnika je ne samo da se drži tih uputa nego da
redovitom kontrolom i pregledom spriječi moguća oštećenja. Iako postoji više vrsta različitih
uređaja zajednička poveznica kod svih uređaja je da je moguće otkriti nastanak kvara a time i
sprječavanje daljnjeg oštećenja.
Na primjeru postrojenja firme Biotron d.o.o. – pogon Ozalj, obrađeno je područje
protueksplozivne zaštite. Tijekom rada pogona i pregledom Ex – Agencije, uočeni su
nedostaci instalirane opreme poput reduktora na poziciji M23 kao i pumpe ugrađene na
poziciji M7 i M8. U suradnji s firmom EL-EKS izrađena je procjena uzročnika paljenja za
navedenu opremu, na temelju koje je prihvaćen rad navedene ugrađene opreme.
Pojedine komponente postrojenja Biotron d.o.o. imaju prikladan način zaštite; od pogonske
jedinice (elektromotor), pretvornika snage (reduktor) pa sve do samog uređaja (pumpa).
Cjelokupni uređaj upravljan je PLC-om i korisnik – osoba koja vodi pogon ima na uvid bitne
parametre uređaja i može podesiti način rada prema dobivenim podacima. Ukoliko se
ignoriraju dobivene informacije postoji višestruki način zaštite koji iskapča rad pogonske
jedinice ovisno o načinu rada (preopterećenju) ili stanju (istrošenosti) pumpe. S druge strane,
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postoje izvedbene jedinice robusnije izvedbe, bez posebne zaštitne izvedbe. Ti su uređaji
projektirani da u normalnom načinu rada ne mogu biti uzročnik paljenja, no zbog radne
okoline potreban je dodatni oprez i pri tome se koriste posebne procedure kod praćenja rada
uređaja i načina održavanja.
Dobivanjem pozitivnog izvješća Ex – Agencije potrebno je održavati opremu u skladu s
navedenim propisima proizvođača, kao i pridržavati se posebnih uvjeta dobivenih od strane
nadležne Agencije. Za tu potrebu ali i zbog olakšavanja rada, kreirani su unificirani obrasci za
vizualni i kontrolni pregled opreme koji usmjeravaju ovlaštenu osobu na specifične detalje
koji su bitni kod navedenog pregleda.
Trenutna procedura pregleda opreme za pogon u Ozlju obuhvaća dva vizualna pregleda
godišnje, jedan kontrolni pregled i jedan detaljni. Vizualni pregled obavlja se svakog dana
tijekom rada pogona, zbog same naravi procesa, no službeni vizualni pregled se obavlja u
razmaku od pola godine u travnju i listopadu. Kontrolni pregled se obavlja svakog ljeta
tijekom srpnja. Ovaj termin je izabran zbog toga što se zimski period koristi za planirani
zastoj i remont kad se vrši detaljni pregled opreme, zamjena istrošenih uređaja i ugradnja
novih dijelova i komponenti. Iako je ovo relativno nov pogon, kod kojeg nije došlo do
havarija ni značajnih preinaka u načinu rada postrojenja, zbog potrebe osiguranja potrebno je
odrađivanje ispitivanja i pregleda opreme na jednogodišnjoj bazi, pa se taj period je određen
za remont i provedbu detaljnog pregleda. Tijekom rada pogona te vizualnog i kontrolnog
pregleda uočavaju se potencijalno slabe točke i moguća mjesta za poboljšanje postrojenja, pa
se naručuje oprema s ciljem ugradnje tijekom planiranog zastoja.
Uspostavom sustava praćenja opisanog ovim radom uz izmjenu pojedinih uređaja rezultiralo
je povećanjem proizvodnog kapaciteta za 13%. Uz pretpostavku pojedinih promjena
tehnološkog procesa, otkrivene su mogućnosti za dodatno povećanje kapaciteta od gotovo
60% u odnosu na trenutačnu proizvodnju, što se planira ostvariti u roku od 2 godine.
Uređenjem shema pogona i izradom pripadajuće kartoteke uređaja olakšano je praćenje
pojedine opreme čime se poboljšalo shvaćanje rada problematičnih uređaja i olakšalo
predviđanje trajanja pojedinih dijelova. Navedeni postupak rezultirao je smanjenjem broja
neplaniranih zastoja a time i smanjenjem troškova rada te povećavanjem pouzdanosti i
produktivnosti pogona.
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U prilogu je dana tehnička dokumentacija odabrane opreme, uz obrasce za pregled i plana
pregleda opreme. Navedeni dokumenti služe kao osnova za praćenje pojedinog elementa i
odabira odgovarajućeg načina održavanja. Dugoročni cilj je sakupljanje dovoljno kvalitetnih
informacija, koje bi planiranom implementacijom praćenja rada proizvodnje mogle tvoriti
bazu znanja i zbog toga je dan prijedlog implementacije SAP sustava kojim bi se olakšao
daljnji rad proizvodnje i održavanja.
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II. PLAN PREGLEDA OPREME U VRSTI
ZAŠTITE „d“, „e“ i „n“ za opremu postrojenja
Biotron d.o.o. – pogon Ozalj
Oznaka obrasca:
PP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 1/2
Ex "d" Ex "e" Ex "n"
Stupanj pregleda
PREGLEDI I PROVJERE
D = detaljni pregled
K = kontrolni pregled
V = vizuelni pregled
D K V D K V D K V
A.  UREĐAJ
1. Uređaj odgovara klasifikaciji prostora + + + + + + + + +
2. Skupina uređaja je ispravna + + + + + +
3. Temperaturni razred uređaja je ispravan + + + + + +
4. Oznaka strujnog kruga uređaja je ispravna + + +
5. Oznaka strujnog kruga uređaja je dostupna + + + + + + + + +
6. Kućište, stakleni dijelovi i brtve  između stakla i metala i/ilizalijevane mase su zadovoljavajući + + + + + + + + +
7. Nema neovlaštenih preinaka + + +
8. Nema vidljivih neovlaštenih preinaka + + + + + +
Vijci, kabelske uvodnice (izravne i neizravne) te elementi za
zatvaranje su ispravnog tipa, kompletni su i čvrsto zategnuti
-fizička provjera + + + + + +9.
-vizualna provjera + + +
10. Površine prirubnice su čiste i neoštećene, a eventualne brtve  suzadovoljavajuće +
11. Dimenzije ravnih raspora su unutar dozvoljenih maksimuma + +
12. Snaga, tip i položaj svjetiljki su ispravni + + +
13. Električni priključci su čvrsti + +
14. Stanje brtvi kućišta je zadovoljavajuće + +
15. Zatvoreni-prekidni i hermetički zabrtvljeni uređaji su neoštećeni +
16. Kućište s ograničenim disanjem je zadovoljavajuće +
17. Ventilatori motora imaju dovoljni raspor prema kućištu i/ilipoklopcima + + +
18. Dišne i drenažne naprave su zadovoljavajuće + + + + + +
Oznaka obrasca:
PP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 2/2
Ex "d" Ex "e" Ex "n"
Stupanj pregleda
PREGLEDI I PROVJERE
D = detaljni pregled
K = kontrolni pregled
V = vizuelni pregled
D K V D K V D K V
B.  INSTALACIJA
1. Tip kabela je odgovarajući + + +
2. Nema očiglednog oštećenja kabela + + + + + + + + +
3. Brtvljenje kućišta, kanala, cijevi i/ili vodova je zadovoljavajuće + + + + + + + + +
4. Prigušne kutije i kabelske kutije su ispravno ispunjene +
5. Cjelovitost sustava cijevi i međusklopa s miješanim sustavom jeodržana + + +
Priključci uzemljenja, kao i bilo koji dopunski vezni priključci
za uzemljenje su zadovoljavajući (npr. priključci su čvrsto
zategnuti a vodiči su dovoljnog presjeka)
- fizička provjera + + +
6.
- vizualna provjera + + + + + +
7. Impedancija petlje kvara (TN sustavi) ili otpor uzemljenja (ITsustavi) su zadovoljavajući + + +
8. Otpor izolacije je zadovoljavajući + + +
9. Automatski električni zaštitni uređaji djeluju unutar dozvoljenihgranica + + +
10. Automatski električni zaštitni uređaji su ispravno podešeni(automatsko vraćanje u početni položaj  nije moguće) + + +
11. Zadovoljeni su specijalni uvjeti upotrebe (ako postoje) + + +
12. Kabeli izvan upotrebe su ispravno završeni + + +
13. Prepreke u neposrednoj blizini oklopljenih prirubnih ravnihraspora su u skladu sa HRN EN 60079-14 + + +
14. Instalacija za varijabilnu frekventno/naponsku regulaciju jezadovoljavajuća + + + + + +
C.  OKOLIŠ
1. Uređaji su  zadovoljavajuće zaštićeni od  korozije, vremenskihnepogoda, vibracija i drugih nepovoljnih čimbenika + + + + + + + + +
2. Nema pretjeranog skupljanja prašine i prljavštine + + + + + + + + +
3. Električna izolacija je čista i suha + +
Napomena:
Pregled uređaja koji je izveden u obje vrste zaštite "e" i "d", treba biti obavljen u skladu sa zahtjevima za obje vrste zaštite.
Pri provjeri instrumentom treba uzeti u obzir mogućnost postojanja eksplozivne atmosfere u blizini mjernog instrumenta
III. OBRASCI ZA IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM
PREGLEDU OPREME U VRSTI ZAŠTITE
„d“, „e“ i „n“ za opremu postrojenja Biotron
d.o.o. – pogon Ozalj
Oznaka obrasca:
ZVP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 1/2
ZAPISNIK O VIZUALNOM PREGLEDU
PEX-ELEKTRIČNIH UREĐAJA I INSTALACIJA
Zapisnik je izrađen sukladno HRN EN 60079-17
Objekt: Postrojenje:
Provjeriti ispravnost: (ocijeniti sa "+" – ZADOVOLJAVA,
"-" – NE ZADOVOLJAVA u odgovarajućem polju)
Ex "d" Ex "e" Ex "n"
A.  UREĐAJ
1. Uređaj odgovara klasifikaciji prostora * * *
2. Oznaka strujnog kruga uređaja je dostupna * * *
3. Kućište, stakleni dijelovi i brtve  između stakla i metala i/ilizalijevane mase su zadovoljavajući * * *
4. Nema neovlaštenih preinaka * * *
5. Vijci, kabelske uvodnice (izravne i neizravne) te elementi zazatvaranje su ispravnog tipa, kompletni su i čvrsto zategnuti * * *
B.  INSTALACIJE
1. Nema očiglednog oštećenja kabela * * *
2. Brtvljenje kućišta, kanala, cijevi i/ili vodova je zadovoljavajuće * * *
3.
Priključci uzemljenja, kao i bilo koji dopunski vezni priključci
za uzemljenje su zadovoljavajući (npr. priključci su čvrsto
zategnuti a vodiči su dovoljnog presjeka)
* * *
4. Prepreke u neposrednoj blizini oklopljenih prirubnih ravnihraspora su u skladu sa HRN EN 60079-14 *
C.  OKOLIŠ
1. Uređaji su  zadovoljavajuće zaštićeni od  korozije, vremenskihnepogoda, vibracija i drugih nepovoljnih čimbenika * * *
2. Nema pretjeranog skupljanja prašine i prljavštine * * *
ZAKLJUČAK PREGLEDA
Red. br. Rezultat vizualnog pregleda (označiti sa "x" u zadnjem stupcu)
1. Tijekom vizualnog pregleda objekta/postrojenja nisu uočeni nedostaci
2. Tijekom vizualnog pregleda objekta/postrojenja uočeni su nedostaci navedeni u privitku zapisnika
Datum provedenog pregleda: Pregled proveo: Odgovorna osoba za održavanje PEX
uređaja i instalacije:
Ime i prezime / potpis: Ime i prezime / potpis:
SVI NAVEDENI NEDOSTACI SU OTKLONJENI I ZABILJEŽENI U DNEVNIKU RADA
Datum otklanjanja svih uočenih nedostataka pregleda: Odgovorna osoba za održavanje PEX - uređaja i instalacije:
Ime i prezime / potpis:
Oznaka obrasca:
ZVP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 2/2
ZAPISNIK O VIZUALNOM PREGLEDU
PEX – ELEKTRIČNIH UREĐAJA I INSTALACIJA
- privitak -
NAPOMENE I PRIMJEDBE:
Oznaka obrasca:
ZKP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 1/2
ZAPISNIK O KONTROLNOM PREGLEDU
PEX-UREĐAJA I PEX ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
Zapisnik je izrađen sukladno HRN EN 60079-17
Objekt: Postrojenje:
Provjeriti ispravnost: Ex "d" Ex "e" Ex "n"
A .  UREĐAJ
1. Uređaj odgovara klasifikaciji prostora * * *
2. Skupina uređaja je ispravna * * *
3. Temperaturni razred uređaja je ispravan * * *
4. Oznaka strujnog kruga uređaja je dostupna * * *
5. Kućište, stakleni dijelovi i brtve  između stakla i metala i/ilizalijevane mase su zadovoljavajući * * *
6. Nema vidljivih neovlaštenih preinaka * * *
7. Vijci, kabelske uvodnice (izravne i neizravne) te elementi zazatvaranje su ispravnog tipa, kompletni su i čvrsto zategnuti * * *
8. Dimenzije ravnih raspora su unutar dozvoljenih maksimuma *
B .  INSTALACIJA
1. Nema očiglednog oštećenja kabela * * *
2. Brtvljenje kućišta, kanala, cijevi i/ili vodova je zadovoljavajuće * * *
3.
Priključci uzemljenja, kao i bilo koji dopunski vezni priključci
za uzemljenje su zadovoljavajući (npr. priključci su čvrsto
zategnuti a vodiči su dovoljnog presjeka) – vizualna provjera
* * *
4. Prepreke u neposrednoj blizini oklopljenih prirubnih ravnihraspora su u skladu sa HRN EN 60079-14 *
C.  OKOLIŠ
1. Uređaji su  zadovoljavajuće zaštićeni od  korozije, vremenskihnepogoda, vibracija i drugih nepovoljnih čimbenika * * *
2. Nema pretjeranog skupljanja prašine i prljavštine * * *
ZAKLJUČAK PREGLEDA
Red. br. Rezultat kontrolnog pregleda (označiti se znakom "x" u zadnjem stupcu)
1. Tijekom kontrolnog pregleda objekta/postrojenja nisu uočeni nedostaci
2. Tijekom kontrolnog pregleda objekta/postrojenja uočeni su nedostaci navedeni na str. 2/2
Datum provedenog pregleda: Pregled proveo: Odgovorna osoba za održavanje PEX
uređaja i instalacije:
Ime i prezime / potpis: Ime i prezime / potpis:
SVI NAVEDENI NEDOSTACI SU OTKLONJENI I ZABILJEŽENI U DNEVNIKU RADA
Datum otklanjanja svih uočenih nedostataka pregleda: Odgovorna osoba za održavanje PEX elektroenergetskih /
instrumentacijskih uređaja i instalacija
Ime i prezime (potpis):
Oznaka obrasca:
ZKP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
stranica:  2/2
ZAPISNIK O KONTROLNOM PREGLEDU
PEX ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
DODATNE NAPOMENE I PRIMJEDBE:
Oznaka obrasca:
ZDP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 1/4
ZAPISNIK O DETALJNOM PREGLEDU
PEX-UREĐAJA I PEX ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Zapisnik je izrađen sukladno HRN EN 60079-17
Objekt: Postrojenje:
Pregledi i provjere
Ex "d" Ex "e" Ex "n"
  UREĐAJ
1. Uređaj odgovara klasifikaciji prostora * * *
2. Skupina uređaja je ispravna * * *
3. Temperaturni razred uređaja je ispravan * * *
4. Oznaka strujnog kruga uređaja je ispravna * * *
5. Oznaka strujnog kruga uređaja je dostupna * * *
6. Kućište, stakleni dijelovi i brtve  između stakla i metala i/ilizalijevane mase su zadovoljavajući * * *
7. Nema neovlaštenih preinaka * * *
8.
Vijci, kabelske uvodnice (izravne i neizravne) te elementi za
zatvaranje su ispravnog tipa, kompletni su i čvrsto zategnuti –
fizička provjera
* * *
9. Površine prirubnice su čiste i neoštećene, a eventualne brtve  suzadovoljavajuće *
10. Dimenzije ravnih raspora su unutar dozvoljenih maksimuma *
11. Snaga, tip i položaj svjetiljki su ispravni * * *
12. Električni priključci su čvrsti * *
13. Stanje brtvi kućišta je zadovoljavajuće * *
14. Zatvoreni-prekidni i hermetički zabrtvljeni uređaji su neoštećeni *
15. Kućište s ograničenim disanjem je zadovoljavajuće *
16. Ventilatori motora imaju dovoljni raspor prema kućištu i/ilipoklopcima * * *
17. Dišne i drenažne naprave su zadovoljavajuće * * *
Oznaka obrasca:
ZDP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
Stranica 2/4
Pregledi i provjere
Ex "d" Ex "e" Ex "n"
 INSTALACIJA
1. Tip kabela je odgovarajući * * *
2. Nema očiglednog oštećenja kabela * * *
3. Brtvljenje kućišta, kanala, cijevi i/ili vodova je zadovoljavajuće * * *
4. Prigušne kutije i kabelske kutije su ispravno ispunjene *
5. Cjelovitost sustava cijevi i međusklopa s miješanim sustavom jeodržana * * *
6.
Priključci uzemljenja, kao i bilo koji dopunski vezni priključci
za uzemljenje su zadovoljavajući (npr. priključci su čvrsto
zategnuti a vodiči su dovoljnog presjeka) – fizička provjera
* * *
7. Impedancija petlje (TN sustavi) ili otpor uzemljenja (IT sustavi)su zadovoljavajući * * *
8. Otpor izolacije je zadovoljavajući * * *
9. Automatski električni zaštitni uređaji djeluju unutar dozvoljenihgranica * * *
10. Automatski električni zaštitni uređaji su ispravno podešeni(automatsko vraćanje u početni položaj  nije moguće) * * *
11. Zadovoljeni su specijalni uvjeti upotrebe (ako postoje) * * *
12. Kabeli izvan upotrebe su ispravno završeni * * *
13. Prepreke u neposrednoj blizini oklopljenih prirubnih ravnihraspora su u skladu sa HRN EN 60079-14 *
14. Instalacija za varijabilnu frekventno/naponsku regulaciju jezadovoljavajuća * * *
 OKOLIŠ
1. Uređaji su  zadovoljavajuće zaštićeni od  korozije, vremenskihnepogoda, vibracija i drugih nepovoljnih čimbenika * * *
2. Nema pretjeranog skupljanja prašine i prljavštine * * *
3. Električna izolacija je čista i suha * *
Napomena:
Pregled uređaja koji je izveden u obje vrste zaštite "e" i "d", treba biti obavljeno u skladu sa zahtjevima za obje vrste zaštite.
Pri provjeri instrumentom treba uzeti u obzir mogućnost postojanja eksplozivne atmosfere u blizini mjernog instrumenta
O provjeri impedancije, petlje kvara, otpora uzemljenja i otpora izolacije prilaže se Izjava br.______________________________ i
Izvješća br. ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Oznaka obrasca:
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ZAKLJUČAK PREGLEDA
Red. br. Rezultat detaljnog pregleda (označava se znakom +  u zadnjem stupcu)
1. Tijekom detaljnog pregleda objekta/postrojenja nisu uočeni nedostaci
2. Tijekom detaljnog pregleda objekta/postrojenja uočeni su nedostaci navedeni na str. 4/4
Datum provedenog pregleda: Pregled proveo: Odgovorna osoba za održavanje PEX
uređaja i instalacije:
Ime i prezime / potpis: Ime i prezime / potpis:
SVI NAVEDENI NEDOSTACI SU OTKLONJENI I ZABILJEŽENI U DNEVNIKU RADA
Provjera kvalitete impedancije petlje kvara i uzemljenja – List
mjerenja br.:
Odgovorna osoba za održavanje PEX elektroenergetskih /
instrumentacijskih uređaja i instalacija
Ime i prezime (potpis):
Datum otklanjanja svih uočenih nedostataka pregleda: Odgovorna osoba za održavanje PEX elektroenergetskih /
instrumentacijskih uređaja i instalacija
Ime i prezime (potpis):
Napomena: Izvješće o  mjerenju  je prilog Zapisnika o kontrolnom pregledu.
Oznaka obrasca:
ZDP-d-e-nBiotron d.o.o. – pogon Ozalj Ex-PRIRUČNIK
stranica:  4/4
ZAPISNIK O DETALJNOM PREGLEDU
PEX ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
NAPOMENE I PRIMJEDBE:
